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5 шагов к энергосбережению
Комплексное решение

45%
Эффект 
достигаемый при 
применении 
комплексного 
подхода Danfoss
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Схема энергоснабжения
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Потенциал энергосбережения

45%
Потенциал 
экономии 
тепловой 
энергии
у потребителя
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Недостатки элеваторной 
системы отопления

• Нет погодозависимого регулирования

• Нет равномерного распределения 
теплоносителя по стоякам и 
отопительным приборам 

• Влияние отопительных приборов друг на 
друга

• Нет регулирования температуры в 
помещениях



Законодательная база



6 | District Heating

Федеральный закон  №185-ФЗ
(глава 5, статья 15, пункт 3.2)

Капитальный ремонт многоквартирных домов, обязательно должен
включать в себя выполнение работ по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой
энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии,
газа), и узлов управления и регулирования потребления
указанных коммунальных ресурсов.
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Постановление правительства 
Санкт-Петербурга №405

Установка устройств, обеспечивающих регулирование
теплопотребления в зависимости от температуры наружного
воздуха – обязательное мероприятие
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СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование»

В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать
коммерческий учет расхода теплоты в системах внутреннего
теплоснабжения на здание, а также учет и регулирование расхода
теплоты для каждой квартиры; в зданиях с вертикальной
разводкой системы отопления следует предусматривать
организацию поквартирного учета расхода теплоты
(установка радиаторных распределителей тепла или других
аналогичных устройств). Расчетные методы учета потребления
теплоты не допускаются.
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Государственная программа РФ 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

• Цель программы – надежное обеспечение страны топливно-
энергетическими ресурсами, повышение эффективности их 
использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на 
окружающую среду.

• Срок реализации – один этап 2013 - 2020 годы

• Объем финансирования – 28,7 млрд. руб.

• Ожидаемый результат – снижение энергоемкости ВВП в 2020 
году на 13,5 % к 2007 году



5 шагов
к энергосбережению
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1 шаг
Установка 
общедомового узла 
учета тепловой 
энергии

0%

Установка узла 
учета тепловой 
энергии
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2 шаг
Установка ИТП или 
АУУ на вводе в жилое 
здание

15%
Установка 
теплового 
пункта с 
погодным 
регулированием
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3 шаг
Установка 
автоматических 
балансировочных 
клапанов на стояках 
системы отопления

10%
Установка 
балансировочных 
клапанов
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4 шаг
Установка 
термостатических 
регуляторов в 
квартирах на каждом 
отопительном 
приборе

Z

12%
Установка 
термостатических 
регуляторов
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5 шаг
Установка 
квартирных приборов 
учета на каждом 
отопительном 
приборе

8%
Установка 
приборов 
индивидуаль
ного учета



45%
Общий 
экономический 
эффект в 
среднем по 
зданию
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Максимальный энергосберегающий эффект 
достигается только при комплексной 
модернизации системы теплоснабжения
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Данфосс предлагает 
бесплатно

• Экспертная оценка здания

• Разработка и оптимизация 
технического решения

• Расчет и подбор оборудования

• Расчет ТЭО реализации проекта

• Содействие в организации и 
реализации проекта



Благодарим за внимание!

ООО «Данфосс»
194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская
наб., д .17, корп. 1, литера А

Тел.: +7 812 320 20 99
Факс: + 7 812 327 87 82 
leonov@danfoss.ru




