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Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01450.BMT

09.11.2016

Время: 19:27:52

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,3Точка измерения 1

-20,00,95-3,5Точка измерения 2

-20,00,95-3,9Точка измерения 3

-20,00,95-3,9Точка измерения 4

-20,00,95-2,9Точка измерения 5

-20,00,95-3,2Точка измерения 6

-20,00,95-1,1Точка измерения 7

-20,00,95-0,3Точка измерения 8

-20,00,95-7,1Самая холодная точка 1

-20,00,953,6Самая теплая точка 1

-20,00,953,2Самая теплая точка 2

-20,00,952,3Самая теплая точка 3

-20,00,951,0Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01451.BMT

09.11.2016

Время: 19:28:14

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,7Точка измерения 1

-20,00,95-4,0Точка измерения 2

-20,00,95-4,9Точка измерения 3

-20,00,95-4,6Точка измерения 4

-20,00,95-3,6Точка измерения 5

-20,00,95-4,5Точка измерения 6

-20,00,95-4,2Точка измерения 7

-20,00,95-4,3Точка измерения 8

-20,00,95-5,6Самая холодная точка 1

-20,00,951,9Самая теплая точка 1

-20,00,952,5Самая теплая точка 2

-20,00,951,1Самая теплая точка 3

-20,00,95-2,2Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01452.BMT

09.11.2016

Время: 19:28:19

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,2Точка измерения 1

-20,00,95-3,9Точка измерения 2

-20,00,95-4,6Точка измерения 3

-20,00,95-4,3Точка измерения 4

-20,00,95-3,3Точка измерения 5

-20,00,95-4,0Точка измерения 6

-20,00,95-4,1Точка измерения 7

-20,00,95-4,3Точка измерения 8

-20,00,95-5,3Самая холодная точка 1

-20,00,952,7Самая теплая точка 1

-20,00,953,0Самая теплая точка 2

-20,00,952,4Самая теплая точка 3

-20,00,95-1,0Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01453.BMT

09.11.2016

Время: 19:28:26

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,4Точка измерения 1

-20,00,95-2,6Точка измерения 2

-20,00,95-4,6Точка измерения 3

-20,00,95-5,0Точка измерения 4

-20,00,95-2,6Точка измерения 5

-20,00,95-1,0Точка измерения 6

-20,00,95-1,6Точка измерения 7

-20,00,95-2,1Точка измерения 8

-20,00,95-7,5Самая холодная точка 1

-20,00,952,7Самая теплая точка 1

-20,00,955,0Самая теплая точка 2

-20,00,950,9Самая теплая точка 3

-20,00,951,0Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01454.BMT

09.11.2016

Время: 19:28:41

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,4Точка измерения 1

-20,00,95-4,0Точка измерения 2

-20,00,95-4,3Точка измерения 3

-20,00,95-6,0Точка измерения 4

-20,00,95-3,2Точка измерения 5

-20,00,95-4,0Точка измерения 6

-20,00,95-3,1Точка измерения 7

-20,00,950,8Точка измерения 8

-20,00,95-7,5Самая холодная точка 1

-20,00,952,0Самая теплая точка 1

-20,00,956,1Самая теплая точка 2

-20,00,95-0,5Самая теплая точка 3

-20,00,950,0Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01455.BMT

09.11.2016

Время: 19:28:49

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,0Точка измерения 1

-20,00,95-4,5Точка измерения 2

-20,00,95-5,1Точка измерения 3

-20,00,95-5,1Точка измерения 4

-20,00,95-3,5Точка измерения 5

-20,00,95-4,3Точка измерения 6

-20,00,95-3,6Точка измерения 7

-20,00,95-0,7Точка измерения 8

-20,00,95-7,7Самая холодная точка 1

-20,00,955,2Самая теплая точка 1

-20,00,951,1Самая теплая точка 2

-20,00,95-0,6Самая теплая точка 3

-20,00,95-0,3Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01456.BMT

09.11.2016

Время: 19:29:11

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,5Точка измерения 1

-20,00,95-1,1Точка измерения 2

-20,00,95-3,8Точка измерения 3

-20,00,95-4,5Точка измерения 4

-20,00,95-3,9Точка измерения 5

-20,00,95-1,1Точка измерения 6

-20,00,95-0,4Точка измерения 7

-20,00,95-3,9Точка измерения 8

-20,00,95-5,3Самая холодная точка 1

-20,00,952,7Самая теплая точка 1

-20,00,950,7Самая теплая точка 2

-20,00,952,5Самая теплая точка 3

-20,00,952,0Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01457.BMT

09.11.2016

Время: 19:29:14

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,5Точка измерения 1

-20,00,95-4,2Точка измерения 2

-20,00,95-4,3Точка измерения 3

-20,00,95-4,8Точка измерения 4

-20,00,95-4,0Точка измерения 5

-20,00,95-4,0Точка измерения 6

-20,00,95-4,1Точка измерения 7

-20,00,95-4,2Точка измерения 8

-20,00,95-5,9Самая холодная точка 1

-20,00,95-3,5Самая теплая точка 1

-20,00,95-0,4Самая теплая точка 2

-20,00,952,6Самая теплая точка 3

-20,00,95-1,9Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01458.BMT

09.11.2016

Время: 19:29:35

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,4Точка измерения 1

-20,00,95-4,7Точка измерения 2

-20,00,951,4Точка измерения 3

-20,00,95-6,9Точка измерения 4

-20,00,95-3,3Точка измерения 5

-20,00,95-3,9Точка измерения 6

-20,00,95-2,9Точка измерения 7

-20,00,95-2,6Точка измерения 8

-20,00,95-9,6Самая холодная точка 1

-20,00,954,4Самая теплая точка 1

-20,00,953,7Самая теплая точка 2

-20,00,951,9Самая теплая точка 3

-20,00,954,4Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01459.BMT

09.11.2016

Время: 19:29:39

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-3,9Точка измерения 1

-20,00,95-4,1Точка измерения 2

-20,00,95-8,1Точка измерения 3

-20,00,95-7,7Точка измерения 4

-20,00,950,0Точка измерения 5

-20,00,95-0,6Точка измерения 6

-20,00,95-2,0Точка измерения 7

-20,00,95-1,2Точка измерения 8

-20,00,95-9,0Самая холодная точка 1

-20,00,953,7Самая теплая точка 1

-20,00,954,7Самая теплая точка 2

-20,00,951,4Самая теплая точка 3

-20,00,956,0Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01460.BMT

09.11.2016

Время: 19:29:45

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,4Точка измерения 1

-20,00,95-4,6Точка измерения 2

-20,00,95-7,9Точка измерения 3

-20,00,95-8,2Точка измерения 4

-20,00,95-2,8Точка измерения 5

-20,00,95-3,9Точка измерения 6

-20,00,951,8Точка измерения 7

-20,00,95-8,1Точка измерения 8

-20,00,95-9,1Самая холодная точка 1

-20,00,955,7Самая теплая точка 1

-20,00,956,5Самая теплая точка 2

-20,00,95-0,1Самая теплая точка 3

-20,00,956,1Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01461.BMT

09.11.2016

Время: 19:29:53

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,5Точка измерения 1

-20,00,95-4,4Точка измерения 2

-20,00,95-2,8Точка измерения 3

-20,00,95-7,4Точка измерения 4

-20,00,95-2,2Точка измерения 5

-20,00,95-2,7Точка измерения 6

-20,00,95-3,6Точка измерения 7

-20,00,95-1,8Точка измерения 8

-20,00,95-8,8Самая холодная точка 1

-20,00,956,3Самая теплая точка 1

-20,00,956,2Самая теплая точка 2

-20,00,951,1Самая теплая точка 3

-20,00,953,2Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01462.BMT

09.11.2016

Время: 19:29:59

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-3,7Точка измерения 1

-20,00,95-4,3Точка измерения 2

-20,00,95-6,8Точка измерения 3

-20,00,95-8,2Точка измерения 4

-20,00,95-4,2Точка измерения 5

-20,00,95-4,3Точка измерения 6

-20,00,95-0,4Точка измерения 7

-20,00,95-1,6Точка измерения 8

-20,00,95-8,5Самая холодная точка 1

-20,00,952,5Самая теплая точка 1

-20,00,953,5Самая теплая точка 2

-20,00,95-3,7Самая теплая точка 3

-20,00,950,5Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01463.BMT

09.11.2016

Время: 19:30:19

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-0,8Точка измерения 1

-20,00,95-1,5Точка измерения 2

-20,00,95-3,0Точка измерения 3

-20,00,95-0,5Точка измерения 4

-20,00,95-0,4Точка измерения 5

-20,00,95-0,6Точка измерения 6

-20,00,95-2,6Точка измерения 7

-20,00,95-3,1Точка измерения 8

-20,00,95-4,8Самая холодная точка 1

-20,00,953,0Самая теплая точка 1

-20,00,952,4Самая теплая точка 2

-20,00,952,2Самая теплая точка 3

-20,00,951,1Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01464.BMT

09.11.2016

Время: 19:30:25

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-3,9Точка измерения 1

-20,00,95-3,5Точка измерения 2

-20,00,95-3,9Точка измерения 3

-20,00,95-4,2Точка измерения 4

-20,00,950,1Точка измерения 5

-20,00,95-0,4Точка измерения 6

-20,00,95-1,0Точка измерения 7

-20,00,95-0,6Точка измерения 8

-20,00,95-5,0Самая холодная точка 1

-20,00,953,3Самая теплая точка 1

-20,00,952,2Самая теплая точка 2

-20,00,951,4Самая теплая точка 3

-20,00,950,4Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01465.BMT

09.11.2016

Время: 19:30:29

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,3Точка измерения 1

-20,00,95-4,0Точка измерения 2

-20,00,95-4,2Точка измерения 3

-20,00,95-4,4Точка измерения 4

-20,00,95-0,5Точка измерения 5

-20,00,95-0,7Точка измерения 6

-20,00,95-3,8Точка измерения 7

-20,00,95-3,9Точка измерения 8

-20,00,95-5,3Самая холодная точка 1

-20,00,953,0Самая теплая точка 1

-20,00,951,4Самая теплая точка 2

-20,00,951,6Самая теплая точка 3

-20,00,95-0,2Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01466.BMT

09.11.2016

Время: 19:30:33

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,0Точка измерения 1

-20,00,95-4,2Точка измерения 2

-20,00,95-3,2Точка измерения 3

-20,00,95-3,4Точка измерения 4

-20,00,95-3,8Точка измерения 5

-20,00,95-4,0Точка измерения 6

-20,00,95-3,7Точка измерения 7

-20,00,95-3,6Точка измерения 8

-20,00,95-5,1Самая холодная точка 1

-20,00,95-1,7Самая теплая точка 1

-20,00,95-1,2Самая теплая точка 2

-20,00,95-2,1Самая теплая точка 3

-20,00,95-0,4Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01467.BMT

09.11.2016

Время: 19:30:40

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-3,5Точка измерения 1

-20,00,95-3,9Точка измерения 2

-20,00,95-4,2Точка измерения 3

-20,00,95-6,7Точка измерения 4

-20,00,95-0,3Точка измерения 5

-20,00,95-1,6Точка измерения 6

-20,00,95-3,6Точка измерения 7

-20,00,95-3,1Точка измерения 8

-20,00,95-8,2Самая холодная точка 1

-20,00,954,2Самая теплая точка 1

-20,00,952,0Самая теплая точка 2

-20,00,951,0Самая теплая точка 3

-20,00,950,9Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01468.BMT

09.11.2016

Время: 19:30:49

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-2,1Точка измерения 1

-20,00,95-3,9Точка измерения 2

-20,00,95-4,2Точка измерения 3

-20,00,95-3,1Точка измерения 4

-20,00,95-1,8Точка измерения 5

-20,00,95-2,5Точка измерения 6

-20,00,95-3,1Точка измерения 7

-20,00,95-1,4Точка измерения 8

-20,00,95-4,4Самая холодная точка 1

-20,00,956,5Самая теплая точка 1

-20,00,953,3Самая теплая точка 2

-20,00,950,8Самая теплая точка 3

-20,00,950,4Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01469.BMT

09.11.2016

Время: 19:30:55

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-7,7Точка измерения 1

-20,00,95-3,9Точка измерения 2

-20,00,95-4,3Точка измерения 3

-20,00,95-4,0Точка измерения 4

-20,00,950,5Точка измерения 5

-20,00,95-1,9Точка измерения 6

-20,00,95-3,2Точка измерения 7

-20,00,95-3,9Точка измерения 8

-20,00,95-9,1Самая холодная точка 1

-20,00,954,1Самая теплая точка 1

-20,00,952,9Самая теплая точка 2

-20,00,951,2Самая теплая точка 3

-20,00,95-2,0Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01470.BMT

09.11.2016

Время: 19:31:00

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-8,0Точка измерения 1

-20,00,95-4,3Точка измерения 2

-20,00,95-4,6Точка измерения 3

-20,00,95-4,4Точка измерения 4

-20,00,95-1,0Точка измерения 5

-20,00,95-1,8Точка измерения 6

-20,00,95-3,6Точка измерения 7

-20,00,95-4,0Точка измерения 8

-20,00,95-9,2Самая холодная точка 1

-20,00,954,2Самая теплая точка 1

-20,00,952,9Самая теплая точка 2

-20,00,951,0Самая теплая точка 3

-20,00,95-2,1Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01471.BMT

09.11.2016

Время: 19:31:16

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-8,1Точка измерения 1

-20,00,95-5,0Точка измерения 2

-20,00,95-3,9Точка измерения 3

-20,00,95-3,0Точка измерения 4

-20,00,95-4,3Точка измерения 5

-20,00,95-4,1Точка измерения 6

-20,00,95-4,1Точка измерения 7

-20,00,95-4,0Точка измерения 8

-20,00,95-8,4Самая холодная точка 1

-20,00,95-0,2Самая теплая точка 1

-20,00,955,0Самая теплая точка 2

-20,00,95-0,1Самая теплая точка 3

-20,00,95-1,6Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01472.BMT

09.11.2016

Время: 19:31:27

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,6Точка измерения 1

-20,00,95-2,9Точка измерения 2

-20,00,95-4,0Точка измерения 3

-20,00,95-4,3Точка измерения 4

-20,00,95-4,2Точка измерения 5

-20,00,95-3,8Точка измерения 6

-20,00,95-3,5Точка измерения 7

-20,00,95-3,9Точка измерения 8

-20,00,95-8,1Самая холодная точка 1

-20,00,950,0Самая теплая точка 1

-20,00,95-1,9Самая теплая точка 2

-20,00,95-0,3Самая теплая точка 3

-20,00,95-2,8Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01473.BMT

09.11.2016

Время: 19:32:21

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,7Точка измерения 1

-20,00,95-4,1Точка измерения 2

-20,00,95-5,2Точка измерения 3

-20,00,95-4,5Точка измерения 4

-20,00,95-0,9Точка измерения 5

-20,00,95-4,2Точка измерения 6

-20,00,95-4,6Точка измерения 7

-20,00,95-4,7Точка измерения 8

-20,00,95-7,2Самая холодная точка 1

-20,00,95-0,1Самая теплая точка 1

-20,00,95-3,8Самая теплая точка 2

-20,00,95-1,3Самая теплая точка 3

-20,00,95-4,2Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_01474.BMT

09.11.2016

Время: 19:32:41

Тип объектива: Стандартный 32°

Дата:

Параметры изображения:

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,95

20,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,3Точка измерения 1

-20,00,95-4,6Точка измерения 2

-20,00,95-5,0Точка измерения 3

-20,00,95-5,3Точка измерения 4

-20,00,95-4,1Точка измерения 5

-20,00,95-4,3Точка измерения 6

-20,00,95-4,6Точка измерения 7

-20,00,95-4,6Точка измерения 8

-20,00,95-7,8Самая холодная точка 1

-20,00,951,6Самая теплая точка 1

-20,00,95-3,1Самая теплая точка 2

-20,00,951,0Самая теплая точка 3

-20,00,95-3,1Самая теплая точка 4

Линия
профиля:


