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Протокол № 1
испытания силового двухобмоточного трансформатора
Температура окружающей среды    -18    °С. Влажность    83     %. Атмосферное давление    754  мм.рт.ст.
1. Основные данные.
	Тип
	Заводской №
	Мощность, кВА
	Uном обмоток

(В)
	Iном обмоток

(A)
	Eк, %
	Группа соединения обмоток
	Охлаждение

	
	
	
	ВН
	НН
	ВН
	НН
	
	
	

	ТМ 320/6
	
	320
	6000
	400
	29,3
	462
	5,7
	У/Ун-о
	естественное масленое


2. Состояние по результатам внешнего осмотра: удовлетворительное
3. Результаты испытаний.

3.1. Сопротивление обмоток постоянному току.
	Наименование обмоток
	ВН
	НН

	Положение переключателя
	I
	II
	III
	IV
	V
	

	Сопротивление, Ом
	Фазы
	А-В
	-
	-
	-
	-
	-
	a-b
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	b-c
	-

	
	
	В-С
	-
	c-a
	-

	
	
	С-А
	-
	0-a
	-


Сопротивление разных фаз не отличается более чем на             %.
3.2. Испытание изоляции
3.2.1. Сопротивление изоляции обмоток
	Схема измерения
	Сопротивление изоляции обмоток, МОм

	
	R15
	R60
	Коэф. Абсорбции
Кабс.=R60/R15

	ВН-Корпус+НН
	1000
	1500
	1,5

	НН-Корпус+ВН
	1000
	1500
	1,5


3.2.2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

	Схема измерения
	Испытательное напряжение Uисп, кВ
	Продолжительность t, мин
	Результат

	ВН-Корпус+НН
	22,5
	1
	норма

	НН-Корпус+ВН
	22,5
	1
	норма


4. Дополнительные испытания и проверки – НЕТ
5. Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила _3%_
6. Измерительные приборы и испытательное оборудование:
	№ п/п
	Наименование прибора
	Тип
	Заводской номер
	Диапазон измерений
	Номер

свидетельства
	Дата последней

поверки
	Дата

очередной

поверки

	1
	Мегаомметр
	М4122У
	А2054
	0,1-2,5 кВ
	
	
	

	2
	ЭТЛ-35
	БВИ-100
	919
	0-100кВ
	
	
	


7. Нормативно-технические документы: ПУЭ-7, п 1.8.16, ПТЭЭП(2003 г.).
8. Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации
	Испытания провели:
	Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ
	_________________________

(подпись)
	

	
	Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ
	_________________________

 (подпись)
	

	Проверил:
	Начальник ЭТЛ
	______________________

(подпись)
	


Дата: «       »                    20    г.




М.П.

1

