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СПРАВКА 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан на 
основании технического задания на проектирование от ЗАО «Бурибаевский ГОК», как 
составная часть проекта «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения 
ниже горизонта 300 м.». 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с 
изменениями на 10 июля 2012 г.) 

Структура раздела и нумерация пунктов определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требований к их содержанию». 

 Раздел выполнен институтом ОАО «Уралгипрошахт», согласно технического 
задания. 

Институт имеет СРО №0006-07.11-05 от 30.06.2011 г., лицензию на право разработки 
проектно-сметной документации для строительства зданий и сооружений I и II группы 
ответственности. Услуги по проектированию предоставляются в соответсвии с системой 
менеджмента ISO 9001:2008, сертификат №04100050009 от 2005 года подтверждается 
процедурами аудитирования и сертификации TUV NORD CERT. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные 
требования законодательства Российской Федерации. Принятые в настоящей работе 
решения обеспечивают безопасные условия ведения работ. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проекта «Вскрытие и 
отработка запасов Октябрьского месторождения ниже горизонта 300 м.» разработан на 
основании: 

 Технического задания и Договора № 4827  от 22.11.2011, ДС к нему № 1 от 
10.05.2012 между ОАО «Уралгипрошахт» и ЗАО «Бурибаевский ГОК» 

 Постановления Правительства Российской федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 
изменениями на 2 августа 2012 года). 

 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 

 Руководства по составлению проектов противопожарной защиты рудных шахт / 
Колл.авт. –М.: 2004 г. (ISBN 5-89180-049-4) 

Решения раздела ПБ проекта «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже горизонта 300 м.» направлены на обеспечение защиты персонала 
предприятия, населения и территорий и снижения материального ущерба от возможных 
возникновений пожаров, от опасностей, возникающих при пожаре, а также при их 
ликвидации.  

Том охватывает и базируется на технических решениях, изложенных в других томах 
данного проекта  и касающихся противопожарной защиты рудника (горная технология, 
строительные решения, водоснабжение и т. д.), а так же на ранее выполненном проекте 
№1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже гор.300 м», который прошел Государственную экспертизу.  
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1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства 

1.1. Краткая характеристика объекта 
Октябрьское месторождение расположено на восточном склоне Южного Урала, в  

бассейне реки Таналык – правого притока р.Урал. По административному делению оно 
находится на территории Хайбуллинского района Республики Башкортостан (Рис.1). 

Площадь месторождения составляет 4 кв.км. 
В геолого-структурном отношении Октябрьское месторождение приурочено к 

центральной кальдере крупного Маканского палеовулкана. 
Речная сеть принадлежит р.Таналык с его левыми притоками р.Макан-1 и Макан-2. 
Рельеф района месторождения представляет собой равнинное плато с пологими 

увалами и заболоченными впадинами. Абсолютные отметки колеблются от 300 до 375 м. 
Обнажённость района месторождения слабая. Мощность рыхлых отложений ≈ 60м. 

Климат района резко континентальный, количество осадков меняется от 143 до 471мм 
в год. Грунт промерзает на глубину 1,5-2,5 м. Температура воздуха в июле-августе достигает 
+35- 40°, в январе до минус 40-42°. Район является несейсмичноопасным. 

В экономическом отношении район относится к сельскохозяйственным. На площади 
рудного поля действует Октябрьский рудник. В 13 км к западу в пос. Бурибай находится 
обогатительная фабрика, Управление ЗАО «Бурибаевский ГОК» со вспомогательными 
цехами. В 85-110 км к северу от пос.Бурибай находится Баймаканский горнорудный район и 
Сибайский филиал Учалинского ГОКа в городе Сибай. Южнее расположен Орско-
Халиловский промышленный район с крупными горнорудными и металлургическими 
предприятиями. 

Ближайшие  ж/д станции Сара и Сибай расположены соответственно в 75 км к югу и в 
110 км к северу от пос. Бурибай. С Сибаем станция соединена шоссейной дорогой, 
проходящей через с.Акъяр и далее проходит до г.Уфы. Все грузоперевозки осуществляются 
автотранспортом. 

Основным источником бытового и технического водоснабжения являются воды 
аллювиальных отложений и трещинные воды палеозойских образований. Для технических 
целей используется вода из рек Таналык, Макан и шахтные воды. 

В экономическом отношении район месторождения является преимущественно 
сельскохозяйственным с преобладанием зернового и животноводческого хозяйства. 
Промышленность представлена, в основном, горнодобывающими и перерабатывающими 
предприятиями цветной металлургии. 

Предприятия района снабжаются электроэнергией от Ириклинской ГРЭС на реке Урал, 
входящей в единую энергосистему Южного Урала через районные подстанции напряжением 
110/35/6 киловольт. 

Местными строительными материалами район обеспечен полностью. 
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1.1.1. Краткая геологическая характеристика шахтного поля 
На Октябрьском месторождении выявлено 56 рудных тел. По четырем участкам, 

принятым к проектированию, имеется 18 рудных тел, в том числе 5 рудных тел с запасами 
категории С1, 13 рудных тел категории С2. 

Характеристика рудных тел, принятых к проектированию дана табл.1.1.2   
Прослои пустых  пород, представленных серицито-хлорито-кварцевыми 

порфиритами, не имеют большого развития в рудных телах. Примеры пересечения руд 
дайками дацитовых порфиритов имеются как согласного, так и секущего залегания.  

По характеру водопроницаемости пород на рудном поле выделяются поровый, 
порово-трещинный и трещинно-жильный типы подземных вод. Наибольшим 
распространением на рудном поле пользуются подземные воды трещинного типа. 
Суммарный расчетный приток воды в шахту при вовлечении в отработку невскрытых 
участков для напорно-безнапорного условий составил 120 м3/час.  

Фактический приток воды в шахту составляет 140 м3/час. К проекту принято 140 
м3/час. По химическому составу вода гидрокарбонатно-сульфатная натриево-магниевая 
или натриево-кальциевая. Сухой остаток от 0,24 до 1,5 г/л., общая жесткость от 0,4 до 13 
мг/экв. 

 
В процессе ведения горных работ на Маканском и Октябрьском месторождениях 

случаев выделения вредных газов в рудах и вмещающих породах не установлено. По 
содержанию свободной двуокиси кремния вмещающие породы являются 
силикозоопасными. 

Содержание свободного кремнезема в породах и рудах Октябрьского 
месторождения характеризуются данными  табл. 1.1.1. 

Содержание свободного кремнезема в породах и рудах 
       Таблица 1.1.1    

                 Наименование пород и руд                  Содержание, % 
от до среднее 

1    Медные руды  2 50 12 
2    Медно-цинковые руды 2 60 14 
3    Серные руды 1 30 10 
4    Серицито-хлорито-кварцевые, хлорито-
кварцевые и серицито-кварцевые породы 

 
5 

 
90 

 
30 

5    Дацитовые порфириты 5 40 20 
6    Липарито-дацитовые порфириты 10 50 30 



  

 

Характеристика рудных тел  Таблица 1.1.2 
 

№ 
руд- 
ных 
тел 

Кате- 
гория 
запа-
сов 

 

№ про- 
филей 

 
 

Форма 
рудного 

тела 
 
 

Гори- 
зонт 

(этаж) 
 
 

Глубина 
залега- 
ния, м 
от/до 

 

Длина по 
простиран,  м 
по падению, м 

от/ до 
 

Мощность, 
м 

..
. ñðåäìàêñ

ìèí
мин.        _ 

Прости- 
рание 

(азимут), 
о 
 

Паде- 
ние 

аз.,° 
угол,о 

 

Скло- 
нение 
аз.,° 

угол,° 

Содержание основ- 
ных компонентов, 

% 
медь цинк сера 

      Четвертый участок     
25 С1 79-83 Изогнутая 480 397 

485 
284 

30÷114 5,1325
2  25 115 

10-50 
205 
17 

3,53 1,48 44,15 
   в плане      
   линза           26 С2 79 Линза 285 230 

260 
58 
58 6,24

1  340 70 
29 

- 2,05 0,06 49,17 
      Шестой участок     
39 С2 74-76 Линза 350, 317 

378 
188 

30÷60 710
1  310 от 

15
100

30
220

äî
 

310 
28 

3,45 0,98 39,59     415     
             

40 С2 72-75 Сложная 
линза с 
встречным 
падением 
расслан. 

415, 
480 

391 
457 

940 
36÷107 1252

1  295 от

15
205

25
25

äî
 

115 
14 

2,76 0,68 44,41 

 
 
 
 
 
 



  

 

продолж. табл.1.1.2 
 
№ 
руд- 
ных 

Кате- 
гория 
запа-
сов 
 

№ про- 
филей 

 
 

Форма 
рудного 

тела 
 
 

Гори- 
зонт 

(этаж) 
 
 

Глубина 
залега- 
ния, м 
от/до 

 

Длина по 
простиранию, м 
по падению, м 
от/ до 
 

Мощность, 
 м 

..
. ñðåäìàêñ

ìèí
мин.        _ 

Прости- 
рание 

(азимут), 
о 

 

Паде- 
ние 

аз.,° 
угол,во 

 

Скло- 
нение 
аз.,° 

угол,° 
 

Содержание основ- 
ных компонентов, 

% 
тел медь цинк сера 

Южно-Маканский участок 
50 С2 95-98 Линза 480, 

560 
448 
542 

170 
61÷102 819

1  340 70 
 25÷65 

160 
 20÷40 

3,10 3,76 30,36 
50а С2 94-94а -“- 415, 

480 
358 
478 

152 
100÷120 58

1  30 120 
55 

30 
13 

4,20 4,02 28,70 
 

51 С2 94+94а -“- 350, 
415, 
480 

318 
441 

110 
35÷65 23

1  295 25 
50 

115 
40 

1,56  21,80 

52 С2 95 -“- 480, 
560 

451 
520 

80 
57 23

1  336 64 
64 

- 6,50 0,54 24,29 
53 С2 96 -“- 480 414 

473 
56 
65 59

1  340 70 
65 - 6,02 1,38 40,99 

     Ново-Маканский участок     
54 С1 105-108 Крутопа-

дающая 
линза с 
раздувом 

285, 
350, 
415 

261 
398 

196 
59÷117 

 345 75 
70-60 

165 
7 

3,32 2,87 40,75 
 

55 С1 108-111 Столбооб-
разная 
линза 

220, 
285, 
350, 
415 

192 
377 

174  
34÷152 

 315 45 
 50÷85 

135 
20 

2,44 2,99 39,78 

56 С1 109-112 Сложная 
линза с 
раздувом 

285, 
350, 
415 

236 
406 

188 
82÷ 163 

 330 60 
 55÷80 

150 
25 

2,76 2,73 42,02 



  

 

окончание табл. 1.1.2 
 

№ 
руд- 
ных 

Кате- 
гория 
запа-
сов 
 

№ про- 
филей 

 
 

Форма 
рудного 

тела 
 
 

Гори- 
зонт 

(этаж) 
 
 

Глубина 
залега- 
ния, м 
от/до 

 

Длина по 
простиран,  м 
по падению, м 
от/ до 
 

Мощность, 
 м 

..
. ñðåäìàêñ

ìèí
мин.        _ 

Прости- 
рание 

(азимут), 
о 

 

Паде- 
ние 

аз.,° 
угол,о 

 

Скло- 
нение 
аз.,° 

угол,° 
 

Содержание основ- 
ных компонентов, 

% 
тел медь цинк сера 
57 С2 109 Линза 220, 

285 
202 
232 

42 
40 23

1  340 70 
50 

- 6,32 0,86 29,29 

58 С2 109 Линза 285, 
350 

249 
302 

50 
68 34

1  340 70 
50 

- 2,17 2,17 26,09 

59 С2 110-112 Удлинен-
ная линза 

350, 
415 

335 
360 

144 
16÷37 410

1  336 66 
57 

156 
15 
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 1.1.2. Пожарная характеристика руд и вмещающих пород 
В результате исследований руд Октябрьского месторождения по способности к 

самовозгоранию сделаны следующие выводы:  
          -  сплошные кристаллические руды месторождения относятся по степени 

склонности к самовозгоранию к 3 классу – малосклонные к окислению и самовозгоранию; 
          -  рудные тела 54, 55, 56 (Ново-Маканский участок) относятся к типу 2 - 

пожароопасные месторождения; 
          -  рудные тела IV и V участков относятся к типу 3 – непожароопасные 

месторождения. 
Пожароопасными, с точки зрения возможности возникновения эндогенного 

пожара, являются рудные тела 54, 55, 56 (Ново-Маканский участок). Поэтому при их 
отработке системами с обрушением предусматривается профилактическое заиливание 
отработанного пространства глинистым материалом. 

Профилактическое заиливание должно осуществляться в соответствии с 
«Инструкцией по предупреждению и тушению подземных пожаров на горнорудных 
предприятиях Министерства цветной металлургии СССР» (1981 г ). 
 

1.1.3. Краткая горно-техническая характеристика шахты 
 
Вскрытие горизонтов Октябрьского месторождения предусмотрено фланговое, 

осуществлено двумя стволами – «Эксплуатационный» (глубина – 300 м, сечение 
прямоугольное - S=16,8 м2), оборудован двумя грузолюдскими клетями, 
предназначенными для выдачи на поверхность руды и породы в вагонах ВГ-1,2, спуска и 
подъема людей, материалов и оборудования, подачи свежего воздуха для проветривания 
горных выработок) и  «Вентиляционный 2» (глубина – 220 м, диаметр 4,0 м, S=12,6 м2, 
оборудован клетью с противовесом), предназначение - выдача загрязненного воздуха и 
запасной выход.  

Шахтное поле Октябрьского месторождения состоит из 59 рудных тел, которые 
распределены на участки: Маканский, Южно-Маканский, Ново-Маканский, 
Ташкулинский, №1, №2, №3, №4, №5, №6. Рудные тела участков вскрыты квершлагами в 
этажах 65 м, 105 м, 145 м, 220 м, 300 м и 350 м. 

В 2013 году горные работы ведутся на на пятом участке (рудное тело №35 ), в 
этаже 300/350 м., нижняя часть основного рудного тела №35 (пятый участок) вскрыто 
транспортным уклоном гор. 300/350 м, . На втором участке по рудному телу №6 , и на 



  

  1749/2-ПБ-9       18 

Маканском участке по рудному телу №48 в этаже 220\ 300м. 
Доставка руды из очистных работ в блоковые рудоспуски осуществляется  с 

помощью скреперных лебедок. Загрузка вагонеток рудой осуществляется также 
скреперной лебедкой. 

Доставка руды к стволу «Эксплуатационная» осуществляется электровозами К-10 
и вагонетками ВПГ-1,2-600. 

В настоящее время в подземные горные выработки для проветривания подается 67 
м³/с свежего воздуха. Схема проветривания – фланговая, способ проветривания – 
всасывающий. Вентиляторная главного проветривания расположена у ствола  
«Вентиляционный 2» и оборудована двумя вентиляторами ВЦ-25. Обеспеченность 
воздухом подземных горных работ составляет 135-145%. 

Проектная мощность Октябрьского подземного рудника, согласно проекта 
«Вскрытие Октябрьского месторождения через ш. Эксплуатационная Маканского 
рудника. Бурибаевское рудоуправление», предусматривалась 300 тыс.т. руды в год. 

Плановый объем добычи руды на 2013 год составляет 224,3 тыс.т. руды в год. 
Применяемые системы разработки: 

             -  этажно-камерная с подэтажной отбойкой и расположением камер по 
простиранию рудного тела; 
             -  этажно-камерная с подэтажной отбойкой и расположением камер вкрест 
простирания рудного тела. 
           Основное технологическое оборудование необходимое для выполнения 
горнопроходческих и очистных работ: 
             - буровые станки НКР-100 М; 
             - перфораторы ПП-63 и ПТ-36; 
             - породопогрузочные машины ППН-1С; 
             - перегружатели ПСК-1; 
             - порододоставочные машины ПТ-4; 
             - лебедки скреперные ЛС-100, ЛС-55, ЛС-30, ЛС-17; 
             - проходческий комплекс КПН-4А; 
             - электровозы К-10; 
             - вагонетки ВГ-1,2-600. 

Руда перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. 
Для вскрытия запасов Ново-Маканского, Южно-Маканского (IV и VI) участков 

месторождения проектом «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов 
Октябрьского месторождения ниже горизонта 300м» предусматривается строительство 
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ствола «Южный» и ввод его в эксплуатацию с одновременным перекрытием ствола 
«Эксплуатационный». 

Проходка ствола «Южный» ведется в непосредственной близости от Ново-
Маканского участка. Строительство ствола начато с 01.04.2012 года. Всего с  момента 
строительства ствола пройдено на 01.11.2012г. 356 м. В 2013 году планируется пройти 70 
метров и закончить проходку. 

Данный ствол предназначен для подачи свежего воздуха, спуска и подъема людей, 
материалов, выдачи рудной массы и породы. Диаметр ствола в свету = 6,0 м. Ствол 
оборудован двухклетьевым подъемом под вагонетку ВГ-2,2, проходится на всю глубину 
до горизонта 480 м. 

Надшахтный комплекс ствола «Южный» после окончания строительства позволит 
увеличить годовую производительность до  400 тыс.т. руды в год. 
 

1.1.4. Перечень объектов поверхностного комплекса 
Проектируемые объекты Бурибаевского горно-обогатительного комбината 

размещаются вблизи села Бурибай Хайбуллинского района республики Башкортостан. 
Промплощадка ствола «Южный» располагается в двух километрах на юго-восток от 
ствола «Эксплуатационный». 

На площадке ствола «Южный» размещаются следующие объекты: 
- раскомандировочная; 
- надшахтное здание; 
- здание подъемной машины; 
- пункт нагрева воздуха; 
- компрессорная; 
- ремонтно-механическая мастерская; 
- склад противопожарного оборудования; 

- электроподстанция; 
- котельная; 
- Главная вентиляторная установка 
- КПП (контрольно-пропускной пункт) 
- склад руды; 
- очистные сооружения шахтных вод; 
- очистные сооружения поверхностных стоков; 
- очистные сооружения хозбытовых стоков; 
- противопожарная насосная станция; 
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- противопожарные резервуары; 
- водозаборные скважины с насосной станцией; 
- Комплекс водоочистки (КВО) 
- РУ-6 кВ; 
- КТПН – 4 шт.; 

         - ГРПШ. 
Внешние сети ВЛ-35 кВ и газопровод запроектированы от существующих сетей, 

которые проложены вдоль автодороги пос. Бурибай - ствол «Эксплуатационный». 
Все объекты связаны между собой автодорогами с твердым покрытием.  
Согласно техническому заданию на проектирование  перечень объектов 

подлежащих корректировке включает:  
 Надшахтное здание 
 Здание подъемной машины 
 Раскомандировочная 
 Компрессорная 
 Ремонтно механические мастерские 
 Склад противопожарного оборудования 
 КПП (контрольно-пропускной пункт)  
 Очистные сооружения поверхностных стоков 
 Очистные сооружения хозбытовых стоков 
 Противопожарная насосная станция 
 Противопожарные резервуары 
 Водозаборные скважины с насосной станцией 
 Комплекс водоочистки (КВО) 
 РУ-6кВ 
 КТПН – 4 шт. 
 ГРПШ и газопровод. 

Данный проект разработан в рамках существующего проекта, не предусматривает 
изменений для зданий и сооружений не входящих в перечень корректируемых объектов 
согласно техническому заданию и не выходит за пределы границ проектирования.  

 
1.2. Оснащение зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения 

Количество и тип огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, 
устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и 



  

  1749/2-ПБ-9       21 

пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, категории защищаемого 
помещения, определяемой по НПБ 105-03, СП 12.13130.2009, характера возможного их 
взаимодействия с огнетушащими веществами и размеров защищаемого объекта.  

Выбор огнетушителей для тушения пожаров различных классов произведен в 
соответствии с требованиями НПБ 166-97 и СП 9.13130.2009; 

Количество огнетушителей принято по Постановлению Правительства РФ № 390.  
Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если из площадь не 

превышает 100 м2. Нормы оснащения помещений пожарными огнетушителями приведены 
в таблице 1.2. 

В зависимости от заряда, порошковые огнетушители применяют для тушения 
пожаров классов А, В, С, Е, классов В, С, Е или класса Д.  

Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики 
обращающихся пожароопасных материалов, дисперсности частиц и возможной площади 
пожара.  

Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически 
проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, 
дисперсность).  

Запрещается применять порошковые огнетушители для тушения 
электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1 кВ и углекислотные 
огнетушители для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением 10 кВ.  

Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде 
снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А. 
Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой 
струи, следует применять для тушения пожаров класса Е.  

Не допускается на объектах безыскровой и слабой электризации применять 
порошковые и углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических 
материалов.  

Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при 
выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения 
огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта), имеющему более 
высокий ранг. 

Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом 
этаже не менее двух переносных огнетушителей.  
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Два или более огнетушителя, имеющие более низкий ранг, не могут заменять 
огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть 
сделано только для воздушно-пенных огнетушителей).  

При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной 
опасности количество необходимых огнетушителей определено с учетом суммарной 
площади этих помещений.  

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют 
согласно требованиям технической документации на это оборудование или 
соответствующих правил пожарной безопасности. 

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится 
согласно условиям договора на его поставку.  

В целях надежной противопожарной защиты должно производиться обучение 
персонала обращению с первичными средствами пожаротушения и пожарной 
безопасности. 
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Таблица 1.2. 
Нормы оснащения помещений огнетушителями 

Категория 
помещения 

по 
взрывопожар

ной и 
пожарной 
опасности 

  

Предельн
ая 

защищаем
ая 

площадь 
(кв. 

метров) 
  

Класс 
пожар

а 
Огнетушители (штук)* 

пенные и 
водные 

(вместимость
ю 10 литров) 

  

порошковые 
(вместимость, 

л/масса 
огнетушащего 

вещества, 
килограмм) 

хладоновые 
(вместимос

тью  
2 (3) 

литра) 

углекислотн
ые 

(вместимост
ь, л/масса 

огнетушаще
го вещества, 
килограмм) 

2/2 5/4 10/9 2/2 5 (8) 
или 
3 (5) 

______________ 
* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов 
огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 

А, Б, В 200 А 2 ++ - 2 + 1 
++ 

- - - 

   В 4 + - 2 + 1 
++ 

4 + - - 

   С - - 2 + 1 
++ 

4 + - - 

   D - - 2 + 1 
++ 

- - - 

   Е - - 2 + 1 
++ 

- - 2 ++ 

В 400 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 + 
   D - - 2 + 1 

++ 
- - - 

   Е - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 
Г 800 В 2 + - 2 ++ 1 + - - - 
   С - 4 + 2 ++ 1 + - - - 

Г, Д 1800 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - - 
   D - - 2 + 1 

++ 
- - - 

   Е - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 



  

  1749/2-ПБ-9       24 

 
Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей 

приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и 
новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов).  

 
При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями 

допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой. 
 
2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, 

знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии 
рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые 
не допускаются для оснащения данных объектов. 

 
1.3. Первичные средства пожаротушения в шахте 

Все основные решения ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский 
ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м» 
выполняются. Проект прошел Государственную экспертизу. Изменений нет.  
 

1.4. Требования пожарной безопасности к материалам и изделиям, используемым 
в шахте 

Все основные решения ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский 
ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м» 
выполняются. Проект прошел Государственную экспертизу. Изменений нет.  

1.5. Требования пожарной безопасности к шахтной крепи 
Все основные решения ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский 

ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м» 
выполняются. Проект прошел Государственную экспертизу. Изменений нет.  
 

1.6. Противопожарные двери (ляды) и перемычки 
Все основные решения ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский 

ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м» 
выполняются. Проект прошел Государственную экспертизу. Изменений нет.  
 

1.7. Предупреждение загорания ВМ при транспортировании и временном 
складировании 

Транспортирование ВМ и временное складирование в подземных выработках 
должно осуществляться в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при 
взрывных работах» ПБ 13-407-01, «Инструкции о порядке хранения, транспортирования, 
использования и учета ВМ» (приложение 1 к  ПБ 13-01-92). 
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В целях предупреждения загорания ВМ во время транспортирования по горным 
выработкам к местам хранения  сменного запаса ВМ перевозка их предусматривается в 
специальных закрытых вагонах. 

Загрузка вагонов взрывматериалами для доставки их  к местам хранения сменного 
запаса ВМ осуществляется взрывниками (мастерами - взрывниками) заступающей смены 
под надзором раздатчика. Погрузка вагонов может производиться непосредственно в 
расходном складе или в подводящей к складу выработке. В последнем случае подводящая 
выработка на период погрузки должна перекрываться решетчатой дверью и запираться на 
замок. 

Доставка взрывматериалов с расходного склада ВМ к местам хранения сменного 
запаса ВМ производится электровозами в специально оборудованных для этой цели 
вагонах. 

Перевозка ВМ должна производиться при выполнении следующих требований: 
машинист электровоза от своего начальника участка должен получить наряд на 

перевозку ВМ; 
электровоз должен быть исправным, о чем в журнале передачи смен, находящемся 

при электровозе, должна иметься соответствующая отметка; 
с расходного склада ВМ к местам хранения ВВ могут доставляться в заводской 

таре, в сумках, а также отдельными пачками; 
при доставке ВВ в заводской таре ящики (коробки) должны быть аккуратно 

уложены в вагоне не более, чем в четыре ряда по высоте, но не выше бортов. Сумки 
устанавливаются в один ряд; 

при доставке ВВ отдельными пачками они должны плотно укладываться таким 
образом, чтобы исключалось их разваливание во время транспортировки. Отделение 
вагона должно быть футеровано деревом, резиной, брезентом, либо другим идентичным 
материалом. Футеровка при доставке ВВ в заводской упаковке или сумках не требуется; 

доставка детонаторов в раздаточные камеры должна производиться в заводской 
таре или жестких кассетах, а в участковые пункты хранения ВМ зажигательные трубки и 
электродетонаторы доставляются в сумках. При этом сумки должны иметь маркировку 
(нумерацию), обозначающую их принадлежность соответствующему взрывнику. 

Гранулированные ВВ в растаренном виде могут доставляться только в  
специальных вагонах-контейнерах. 

Освободившаяся тара ежесменно должна возвращаться в подземный склад ВМ для 
отправки ее на базисный склад, если она возвратная, или для уничтожения. 
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Шахтные вагоны для перевозки ВМ должны иметь огнезащитное диэлектрическое 
покрытие. 

Взрывматериалы, доставляемые электровозом от расходного склада к местам 
хранения  сменного запаса ВМ (МХСЗВМ), должны сопровождаться  взрывником или 
раздатчиком. Сопровождающий должен находиться в специальном вагоне для 
сопровождающих, который прицепляется в конце состава. Между электровозом и вагоном 
для сопровождающих должна быть звуковая сигнализация. В людском вагоне необходимо 
иметь не менее двух огнетушителей и одного изолирующего самоспасателя. 

Если в составе один вагон с ВВ, а конструкция электровоза позволяет находиться 
одновременно двум человекам в кабине,  то сопровождающий может находиться в кабине. 
При этом сопровождающий не должен иметь при себе СВ. Взрывчатые вещества в вагоне 
должны находиться под замком. 

Состав, перевозящий ВМ, должен быть огражден установленными сигналами: 
белый и красный свет – впереди и красный – сзади. 

Ответственность за своевременную доставку ВМ с расходного склада ВМ к местам 
хранения  сменного запаса ВМ возлагается на горного мастера ВШТ, а при отсутствии 
последнего – на горных мастеров, работающих в данный момент на участках. 

Ответственность за исправное состояние подвижного состава для доставки ВМ 
электровозами возлагается на руководство участка ВШТ. 

По окончании доставки ВМ к местам хранения сменного запаса ВМ, они должны 
быть немедленно под руководством мастера-взрывника (звеньевого) перегружены в 
камеру  хранения  сменного запаса ВМ и  оформлены в книге учета прихода и расхода 
ВМ, а порожние вагоны для перевозки ВМ должны быть доставлены в установленное 
проектом место. 

После получения взрывматериалов из камеры хранения сменного запаса ВМ от 
звеньевого взрывник с помощью подносчиков доставляет ВМ к месту работы или в 
блоковый контейнер. 

Совместная переноска средств взрывания и ВВ, а также переноска только ВВ 
осуществляется по нормам, установленным «Едиными правилами безопасности при 
взрывных работах» ПБ-13-407-01. При этом средства взрывания должен переносить 
только взрывник, а подносчики ВВ должны находиться под постоянным наблюдением 
взрывника. 

Переноска ВМ от мест хранения сменного запаса ВМ  к месту производства 
взрывных работ или блоковому контейнеру должна производиться в пронумерованных 
сумках, имеющих номер, присвоенный взрывнику. 
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Действия персонала, связанного с доставкой ВМ, горнорабочих в случае загорания 
ВМ, порядок использования оборудования и средств противопожарной защиты должны 
предусматриваться в мероприятиях, прилагаемых к плану ликвидации аварий. 

Наиболее эффективным средством тушения загорания ВМ является вода, а в 
начальной стадии пожара – водные и воздушно-пенные огнетушители. 

С целью сокращения трудоемкости подземной доставки взрывчатых материалов к 
рабочим местам, рационального использования рабочего времени взрывников на шахте 
должны быть оборудованы места хранения  сменного запаса ВМ и организуется 
централизованная доставка к ним ВМ при соблюдении требований «Единых правил 
безопасности при взрывных работах» ПБ 13-407-01. 

Снабжение МХСЗВМ взрывчатыми материалами производится  через подземный 
расходный склад ВМ, обеспеченный специальными средствами для доставки ВМ. 

МХСЗВМ предназначены для обслуживания одного или нескольких горных 
участков, в зависимости от принятой на шахте  организации труда. 

Оборудуются МХСЗВМ при удалении мест производства взрывных работ от 
расходных складов ВМ на расстояние свыше 1 км. 

Проходка и оборудование камер для МХСЗВМ возлагается на начальников горных 
участков. 

Места заложения камер для МХСЗВМ определяются проектом подготовки новых 
горизонтов, утвержденным техническим директором. Устройство и оборудование камер 
производится  по проектам  и паспортам. 

Места устройства МХСЗВМ  наносятся на план горных работ и указываются в 
плане ликвидации аварий. 

МХСЗВМ не должны располагаться в выработках с категорией «ОПАСНО» и в 
выработках, попадающих в область критической изолинии. 

В эксплуатации могут находиться два типа МХСЗВМ. 
МХСЗВМ первого типа представляют собой камеры, отгороженные от основной 

выработки бетонной перемычкой толщиной не менее 200 мм с металлической дверью, 
запирающейся на внутренний замок. Между собой камеры разделяются породным 
целиком 3 м. В каждой камере устраиваются два отделения, разделенные бетонной 
перемычкой  толщиной не менее      250 мм, отгораживающей хранение средств 
инициирования (СИ) от взрывчатых веществ (ВВ). Местом хранения ВМ служат 
стеллажи, покрытые изнутри мягким материалом. 

МХСЗВМ  второго типа представляют выработку или часть выработки,  в которой 
установлены отдельные  металлические шкафы (ящики) или контейнеры (сейфы), 
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запирающиеся на замок. При совместном хранении ВМ шкаф (ящик) должен быть 
разделен не менее чем на два отделения: для размещения ВВ и ДШ, средств взрывания 
(СИ). Все стенки отделения для  хранения СИ должны быть покрыты изнутри мягким 
материалом. 

В качестве шкафов (контейнеров) для ВМ используются сейфы или ящики, 
изготовленные из металлических листов толщиной не менее 2 мм, которые должны быть 
заземлены. 

В проекте устройства МХСЗВМ  должна предусматриваться такая организация 
работы взрывников, при которой каждая смена взрывников имеет свои шкафы (ящики) 
для хранения ВМ  или свою камеру. 

Проветривание МХСЗВМ  должно производиться за счет общешахтной депрессии. 
В непосредственной близости от МХСЗВМ со стороны свежей струи устраивается 

камера для взрывников, оборудованная столом, железным шкафом с ламповым обогревом 
для хранения документации. Шкаф должен иметь замок. Кроме того, камера должна иметь 
обогреватель в соответствии с проектом. 

Не далее трех метров от камер со стороны свежей струи воздуха должны быть 
установлены огнетушители (не менее двух). В камере взрывников у МХСЗВМ должна 
быть вывешена инструкция о порядке пользования и содержания противопожарных 
средств и мерах на случай возникновения пожара, составленная в соответствии с 
требованиями «Единых правил безопасности при взрывных работах» ПБ 13-407-01 и, 
утверждаемая главным инженером шахты. 

Освещение камер МХСЗВМ должно удовлетворять требованиям «Единых правил 
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным 
способом» ПБ 03-553-03. Отделения для хранения ВМ в камерах должны освещаться 
косым светом от светильников, установленных на подводящей выработке против окна в 
бетонной перемычке камеры со стороны, противоположной размещению ВМ. 

Камера для взрывников  МХСЗВМ (кроме места установки блоковых контейнеров) 
оборудуется телефонной связью с диспетчером.  

Запрещается ведение взрывных работ на расстоянии ближе 30 м от МХСЗВМ,  а 
также нахождение людей в них при ведении взрывных работ на расстоянии менее 100 м. 
 

1.8. Дополнительные требования пожарной безопасности при разработке 
месторождений руд, склонных к самовозгоранию 

           
В результате исследований руд Октябрьского месторождения по способности к 

самовозгоранию сделаны следующие выводы:  
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 сплошные кристаллические руды месторождения относятся по степени 
склонности к самовозгоранию к 3 классу – малосклонные к окислению и 
самовозгоранию; 

 рудные тела 54, 55, 56 (Ново-Маканский участок) относятся к типу 2 - 
пожароопасные месторождения; 

 рудные тела IV и V участков относятся к типу 3 – непожароопасные 
месторождения. 

Пожароопасными, с точки зрения возможности возникновения эндогенного 
пожара, являются рудные тела 54, 55, 56 (Ново-Маканский участок). Поэтому при их 
отработке системами с обрушением предусматривается профилактическое заиливание 
отработанного пространства глинистым материалом. 

Профилактическое заиливание должно осуществляться в соответствии с 
«Инструкцией по предупреждению и тушению подземных пожаров на горнорудных 
предприятиях Министерства цветной металлургии СССР» (1981 г). 

Для производства глинопульпы предусматривается использовать существующую 
закладочную установку, а в качестве исходного материала – измельченную породу старых 
отвалов. Соотношение Т:Ж в глинопульпе – 1:1,5.  

При разработке Маканского и Октябрьского месторождений случаев 
самовозгорания руд не отмечалось. 

В качестве Комплекса противопожарных профилактических мероприятий 
предусмотрено следующее: 

 использование закладочного комплекса, обеспечивающего полную закладку 
выработанного пространства всех очистных камер; 

 в качестве закладочного материала применяются негорючие материалы – 
измельченная порода старых отвалов; 

 расположение закладочных выработок обеспечивает полную закладку пустот, 
при необходимости осуществляется дозакладка камер;  

 при сплошном порядке отработки предусматривается максимальная 
интенсивность выемки и закладки очистных камер.  

Выявление пожароопасных участков и их нанесение на планы горных работ 
должно производиться геолого-маркшейдерской службой шахты (рудника) при 
составлении годовых планов горных работ. 

На руднике должны вестись систематические наблюдения за развитием 
окислительных процессов и изменением газо-температурного режима в горных 
выработках.  
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Замеры температуры воздуха, воды, руды, а также экспресс-анализ состава 
рудничного воздуха производятся работниками службы вентиляции рудника. Отбор проб 
воздуха с последующим их анализом в химико-аналитической лаборатории производится 
силами ВГСЧ.  

Места замеров и отбора проб и их периодичность устанавливаются графиком 
утверждаемым главным инженером шахты. Результаты замеров фиксируются в 
специальном журнале.  

 
Все основные решения ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский 

ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м» 
выполняются. Проект прошел Государственную экспертизу. Изменений нет.  

1.9. Решения, направленные на предупреждение развития аварий 
Для предупреждения развития аварий на проектируемом объекте требуется: 

1. проводить процесс в строгом соответствии с нормативно-технической 
документацией, технологическим регламентом и стандартом организации, 
утвержденными техническим руководством; 

2. выполнять все решения и рекомендации, предусмотренные проектом; 
3. все используемое на объекте технологическое оборудование и технические 

устройства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат 
соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на 
применение. Технические устройства – горное, транспортное, строительное, 
ремонтное оборудование подлежат обязательной экспертизе промышленной 
безопасности в соответствии с Федеральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». Каждое оборудование и 
техника должны быть укомплектованы: 

 средствами пожаротушения; 
 системами аварийной остановки; 

4. обеспечивать укомплектованность штата работников рудника в соответствии с 
установленными требованиями к опасному производственному объекту; 

5. допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 
требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

6. иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и 
нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на 
опасном производственном объекте; 
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7. предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних 
лиц; 

8. планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий; обучать работников действиям в случае аварии на опасном 
производственном объекте.  

9. для объекта подземных горных работ должен быть разработан план ликвидации 
аварий в соответствии с  РД 15-11-2007. План ликвидации аварий составляется под 
руководством технического руководителя производственного объекта (главного 
инженера рудника) на каждое полугодие, согласовывается с командиром 
горноспасательного формирования, обслуживающего данную шахту, и утверждается 
техническим руководителем эксплуатирующей организации (главным инженером 
организации) за 15 дней до ввода его в действие. 

10. Изучение ПЛА лицами технического надзора производится под руководством 
главного инженера шахты, обучение рабочих – руководителями подразделений. 
Результаты обучения под роспись оформляются в «Журнале регистрации 
ознакомления рабочих с запасными выходами». 

11. создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае 
аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию 
состоянии. 

12. принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном 
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и 
профилактике подобных аварий; 

13. соблюдать нормы планировки и разрывов между зданиями, сооружениями и 
наружными установками; 

14. выполнять молниезащиту от прямых ударов молний, согласно СО 153-34.21.122-
2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций»; 

15. Оснащение технологических объектов датчиками, измерительными 
преобразователями, станциями телемеханики и другой аппаратурой 
предусматривается в объеме, позволяющем осуществить (в общем случае) 
следующие основные функции АСУ ТП по контролю и управлению объекта: 

а) автоматическое и дистанционное управление приводами основных 
механизмов, защиты и блокировки при возникновении аварийных ситуации; 

б) индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических 
параметров; 
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в) сигнализацию аварийную о предельных значениях технологических 
параметров; 

г) сигнализацию предупредительную об отклонениях от нормы режимных 
технологических параметров; 

д) сигнализацию исполнительную о состоянии приводов (включено - 
отключено); 

В качестве мер снижающих риск возникновения аварий предусматривается: 
1. соблюдение противопожарного режима в шахте и на промплощадке шахты; 
2. соблюдение требований пожарной безопасности: 

 при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей; 
 при эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания; 
 при эксплуатации технических устройств и другого оборудования; 
 при ведении взрывных работ; 
 при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ; 

3. запрет на использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и др.) для 
разогревания масел и других ЛВЖ и ГЖ. 

4. использование в шахте несгораемых и трудносгораемых материалов; 
5. установка противопожарных дверей, ляд и перемычек; 
6. использование первичных средств пожаротушения (огнетушители, песок, пожарный 

инвентарь); 
7. применение автоматических установок пожаротушения (АУПТ) и автоматических 

установок пожарной сигнализации (АУПС); 
8. устройство в горных выработках шахты объединенного пожарно-оросительного 

водопровода; 
9. устройство поверхностного противопожарного склада и подземных 

противопожарных складов, которые располагаются на каждом действующем 
горизонте на свежей вентиляционной струе. 

Проектные решения по предупреждению пожаров в шахте, а также меры по 
нераспространению пожара и безопасной эвакуации людей из шахты выполняются на 
основании ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» Вскрытие и 
отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м». Проект прошел 
Государственную экспертизу. Изменений нет. Решения ранее выполненного проекта 
предусматривают: 

1. бетонное крепление стволов и сопряжения стволов с горизонтами;  
2. крепление несгораемой крепью электромашинных камер, камер участковых 
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подстанций и ходков в них; 
3. в камерах, где производится переливание смазочных материалов, а также 

установлено оборудование с масляным заполнением, полы выполнены из 
несгораемого материала, двери установлены на каждом выходе; 

4. в служебных камерах предусматривается наличие первичных и автоматических 
средств пожаротушения; 

5. для герметизации противопожарных дверей возле них в специальной нише, 
расположенной со стороны поступления свежей струи воздуха, предусмотрен 
необходимый запас глины; 

6. проведение сварочных работ осуществляется в специально приспособленных 
выработках; 

7. к ведению сварочных работ в горных выработках допускаются только лица, 
имеющие удостоверения на право производства сварочных работ в шахтах и 
прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности. 

Защита от пожаров обеспечивается также путем защиты шахтных электрических 
сетей от перегрузок, коротких замыканий и токов утечки, а также контролем за 
состоянием вентиляции шахты: 

1. за возможностью осуществления реверсирования вентиляционной струи и 
секционирования горных выработок при возникновении пожара; 

2. за вентиляционными устройствами и контрольно-измерительной аппаратурой. 
Люди, работающие в шахте, проходят обучение пользованием средствами 

пожаротушения и самоспасателями, должны знать методы аварийной сигнализации и 
местоположение запасных выходов. 

Противопожарно-оросительный трубопровод должен быть всегда заполнен водой, 
и находиться под напором. Для контроля давления, перед входом на горизонт и в 
тупиковых трубопроводах, устанавливаются показывающие манометры.  

Противопожарно-оросительный трубопровод оборудуется однотипными 
пожарными кранами, которые размещаются: 

- у всех камер на расстоянии 10 м от ходка в камеру со стороны поступающей 
струи воздуха; 

- у пересечений и ответвлений подземных выработок; 
- в горизонтальных выработках, не имеющих ответвлений и пересечений – через 

каждые 200 м; 
- в наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, – через 

каждые 100 м; 
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- в околоствольных дворах, где нет камер, через каждые 100 м; 
- с каждой стороны ствола у сопряжения его с околоствольным двором; 
-  в тупиковых выработках длиною более 50 м – через каждые 50 м; 
Рядом с пожарными кранами устанавливаются ящики с пожарными рукавами, 

снабженные с обеих сторон соединительными головками, и пожарным стволом. 
Для отключения отдельных участков трубопровода или подачи всей воды на один 

пожарный участок на трубопроводе устанавливаются задвижки: 
- на всех ответвлениях водопроводных линий; 
- на водопроводных линиях, не имеющих ответвлений, – через каждые 400 м. 
В качестве резервного трубопровода для противопожарных целей используются 

сети сжатого воздуха. Для этого, на горизонтах, после понижения давления воды, 
предусмотрены задвижки переключения, позволяющие использовать трубопроводы 
сжатого воздуха в качестве резервных противопожарных трубопроводов, на время 
тушения пожара. 

 
1.10. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, 
направленные на снижение вероятности возникновения и локализацию пожара, защиту 
конструкций от огня, безопасную эвакуацию, беспрепятственный ввод и передвижение 
сил и средств ликвидации ЧС (пожарных расчетов и пожарной техники). 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных проектными 
мероприятиями. 

Для предупреждения ЧС и снижения их тяжести на проектируемых объектах 
рекомендуется выполнять следующие мероприятия: 

- при эксплуатации проектируемых объектов обеспечить соблюдение требований 
Постановления № 390 «О противопожарном режиме» и ПБ 03-553-03 «Единые 

правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождении 
месторождений полезных ископаемых подземным способом»; 

- по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должна определяться планом 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций, а также планом взаимодействия служб 
различныхведомств, который должен быть разработан с учетом местных условий. 
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- не допускать работников, не имеющих соответствующих удостоверений и прав к 
обслуживанию проектируемого объекта. 

Противопожарная защита на проектируемом объекте достигается применением 
комбинации следующих способов: 

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 
техники; 

- организацией с помощью технических средств своевременного оповещения и 
эвакуации людей, при возникновении пожара обслуживающий (дежурный) персонал 
вызывает пожарную команду и действует согласно Плану ликвидации аварий; 

- реализация решений, направленные на предупреждение развития аварий; 
- для защиты от электрических и электромагнитных разрядов все технологическое 

оборудование заземляется. Все электрооборудование (электродвигатели, пускозащитные 
аппараты и аппараты управления) выбирается с учетом среды, в которой оно 
эксплуатируется. 

1.11. Сведения о территориальном подразделении пожарно-спасательной 
службы 

 Для тушения возможных пожаров на территории проектируемого объекта, 
предприятием привлекаются силы Пожарной части № 93 Государственного учреждения 
«15 ОФПС по Республики Башкортостан» расположенной в 20 км от Октябрьского 
подземного рудника по адресу  Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. 
Акьяр, ул. Восточная, д. 2. 

Обслуживание Октябрьского подземного рудника производится на основании  
договора №2/4ГС/2012 от 20 ноября 2012 года на оказание возмездных услуг по аварийно-
спасательному (горноспасательному) обслуживанию. (прил.  1)   

Пожарная часть № 93 Государственного учреждения «15 ОФПС по Республики 
Башкортостан» имеет свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях. (прил.  2 )   

На вооружении в ПЧ-93 ФГКУ-15 ОФПС по РБ стоит 3 пожарных автомашины: 
1. АЦ-55-40 на базе УРАЛ-5557 
2. АЦ8-40 на базе КамаЗ-53228 
3. АЦ-40 на базе ЗИЛ-131 

Численность личного состава – 25 человек. 
Время прибытия пожарных единиц техники в случае пожара составляет 15 минут. 
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1.12. Вероятность возникновения аварийной ситуации 
 В процессе добычи горной породы и переработки руды, на Октябрьском 
месторождении, можно выделить следующие потенциально возможные аварийные 
ситуации: 

 пожары в шахте и надшахтных зданиях; 
 самовозгорание руд и вмещающих пород; 
 возгорание и детонацией взрывчатых материалов на складе ВВ и при 

их транспортировке;  
 аварии, связанные с эксплуатацией горнотранспортного и 

электрооборудования. 
Общими причинами, в результате которых возможно возникновение аварийных 

ситуаций являются: 
1) недостаточная инженерно-геологическая изученность месторождения; 
2) нарушение проектных решений; 
3) нарушение правил безопасности и правил пожаробезопасности; 
4) ошибки работающего персонала; 
5) несанкционированное отключение электроэнергии; 
6) противоправные действия; 
7) стихийные проявлений. 

Основными причинами возникновения пожаров в шахте являются несоблюдение 
пожарного режима и  нарушение требований пожарной безопасности:  

1) при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей; машин с 
двигателями внутреннего сгорания (ДВС); технических устройств и другого 
шахтного оборудования;  

2) при ведении взрывных работ;  
3) при производстве сварочных, газопламенных и других огневых работ;  
4) при разработке руд, склонных к самовозгоранию. 

Основными причинами возгорания и детонации взрывчатых материалов являются: 
1) нарушения по устройству и эксплуатации раздаточных камер ВМ; 
2) нарушение персоналом правил техники безопасности; 
3) слабая технологическая дисциплина; 
4) применение открытого огня; 
5) пожар за территорией раздаточной камеры ВМ; 
6) неосторожное обращение с электродетонаторами; 
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7) умышленное инициирование ВМ. 
Результатом возможного развития всех аварийных ситуаций может стать: 

 травмирование персонала; 
 вывод из стоя технологического оборудования. 

Вероятность возникновения пожара от электрического или другого единичного 
технологического изделия или оборудования при их разработке и изготовлении не должна 
превышать значения 10-6 год. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей обеспечен 
выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности, 
следовательно, составляет не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных 
факторов пожара в год в расчете на каждого человека. Соответственно, допустимый 
уровень пожарной опасности для людей составляет не более 10-6 воздействия опасных 
факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения в год в расчете на 
одного человека.  

Для предотвращения возможных аварийных ситуаций на Октябрьском 
месторождении необходимо: 

 соблюдать правила техники безопасности; 
 соблюдать противопожарный режим; 
 производить своевременную проверку соблюдения 

противопожарных мероприятий  
 выполнять требования пожарной безопасности; 
 наборы противопожарных средств должны быть подтверждены 

сертификатами в области пожарной безопасности. 
Горные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПБ 03-553-03 

«Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых подземным способом».  

Применительно к условиям предприятия должны быть составлены инструкции по 
эксплуатации газового хозяйства, которые соответствуют требованиям ПБ 12-529-03 
«Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». 

Рабочие должны пройти с отрывом от производства обучение по техники 
безопасности. Каждый рабочий, после предварительного обучения по основам 
безопасности, должен пройти курс обучения по профессии в объеме и сроки, 
установленные программами, и сдать экзамен. 

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, 
прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на 
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право управления соответствующей машиной. Совмещение профессий рабочих 
специальностей допускается только при наличии у работников соответствующей 
квалификации, подтвержденной документами. 

К техническому руководству горными работами допускаются лица, имеющие 
законченное высшее или среднетехническое специальное образование, дающее право 
ответственного ведения горных работ. 

Необходима организация контроля со стороны технических служб предприятия за 
состоянием выполнения мероприятий по обеспечению безопасности производства горных 
работ, эксплуатацию электроустановок и механизмов, санитарно-гигиенических и 
противопожарных требований. Требуется наличие журнала учета и проверок правил 
безопасности при эксплуатации оборудования, а также наличие плакатов, памяток, 
инструкций и другой документации. 

Своевременно проводить профилактические испытания и осмотр машин, 
механизмов, электрооборудования, предохранительных и защитных устройств в 
установленном порядке, с фиксированием их состояния в специальных журналах. 

Мероприятии по недопущению и ликвидации последствий в аварийных случаях 
должны быть учтены в технологических, рабочих и должностных инструкциях 
обслуживающего персонал, утвержденных директором (главным инженером) 
предприятия. 

Своевременная и организационная работа персонала, направленная на реализацию 
мер по ликвидации аварий на рабочих местах, обеспечит надежную защиту трудящихся от 
последствий аварийных ситуаций. 

Разработанные планы противопожарных мероприятий должны быть согласованы, с 
районным руководством противопожарной безопасности. 
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2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями, наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объекта капитального строительства 
2.1. Общие положения 

При выполнении проектных решений возникла необходимость в корректировке 
расположения объектов поверхности, в данном проекте все изменения отражены.  

Корректировке проектных решений была произведена по следующим объектам 
поверхности: 

Надшахтное здание - увеличен размер грузового шлюза; уменьшена высота 
площадки обмена вагонеток; добавлен туалет. 

Здание подъемной машины – увеличен размер здания на 3 метра, добавлен 
противопожарный водовод; добавлен туалет. 

Административно бытовой комбинат - исключен из проекта, и из состава 
промплощадки, вместо него вводится объект «Раскомандировочная». В здании 
предусмотрены все помещения АБК, за исключением: раздевалки, душа, пункта 
изготовления пищи. Обосновано решение наличием АБК на промплощадке шахты 
«Эксплуатационная» в 2 км от проектируемой шахты на северозапад. Доставка людей с 
промплощадки шахты «Эксплуатационная» на промплощадке шахты «Южная» 
производится автобусами. 

Ремонтно-механические мастерские – изменен размер и местоположение здания, 
уменьшено количество станков. 

Очистные сооружения поверхностных стоков – увеличен пруд аккумулятор. 
Очистные сооружения хозбытовых стоков – заменены, в связи со снижением 

объемов стоков (отсутствует АБК). 
Контрольно-пропускной пункт – добавлен на въезд промплощадки; 
На объектах: Компрессорная; Склад противопожарного оборудования; 

Противопожарная насосная станция; Противопожарные резервуары; скважины питьевой 
воды; Комплекс водоочистки с насосной станцией; РУ-6 №1, КТПН №1-5; Электрические 
сети поверхности 6 и 0,4 кВ; Сети водоснабжения; Сети водоотведения; Сети 
теплоснабжения; газопровод;  Автодороги - откорректировано расположение. 

2.2. Планировка территории 
Планировочная организация земельного участка и компоновочные решения 

объектов выполнены с соблюдением требований технологии производства и 
соответствуют требованиям СП 18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных 
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предприятий» (актуализированная редакция СНиП II-89-80*), Федеральным законом от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», а также санитарным требованиям и правилам техники 
безопасности. 

Согласно техническому заданию на проектирование в рамках корректировки 
проекта на площадке ствола «Южный» размещены следующие объекты: 

- раскомандировочная; 
- надшахтное здание; 
- здание подъемной машины; 
- компрессорная; 
- ремонтно-механические мастерские; 
- склад противопожарного оборудования; 
- котельная; 
- склад руды; 
- очистные сооружения поверхностных стоков; 
- очистные сооружения хоз.бытовых стоков; 
- противопожарная насосная станция; 
- противопожарные резервуары; 
- комплектные трансформаторные подстанции КТПН №1-5; 
- Распределительное устройство РУ-6 кВ №1; 
- Комплекс водоочистки с насосной станцией питьевого водоснабжения; 
- Газлпровод и газорегуляторный пункт ГРПШ; 
- КПП; 
- Скважины питьевой воды. 

Здание подъемной машины  расположено в 50 м  от надшахтного здания на юго – 
запад. 

Здание раскомандировочной располагается на расстоянии 40м  на северо – запад. 
Компрессорная  запроектирована на востоке от надшахтного здания. 
Склад противопожарного оборудования находится в 30 м на запад от надшахтного 

здания. 
В 60 м на север от надшахтного здания расположена электроподстанция 35/6 кВ. 

           В состав очистных сооружений поверхностных стоков входят: 
           - аккумулятор;  
           - насосная станция. 
           Очистные сооружения бытовых стоков включают в себя: 
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            - установку биологической очистки; 
            - насосную станцию. 

В 40 м на северо – восток от надшахтного здания находится противопожарная 
насосная станция и противопожарные резервуары. 

Водозаборные скважины расположены на расстоянии 350 м на юго-восток от 
границ промплощадки. 

Вокруг скважин устанавливается граница первого пояса зоны санитарной охраны 
50м. 

Территория первого пояса ЗСО планируется для отвода поверхностного стока, 
озеленена, ограждена. Тип ограждения – колючая проволока высотой 1,6 м. По периметру 
ограждения выполняется охранное освещение. 

Внешние сети  ВЛ-35 кВ, газопровод запроектированы от существующих сетей, 
которые проложены вдоль автодороги пос. Бурибай – ствол «Эксплуатационный».  

Под строительство данного комплекса выполнено ограждение 13,36 га земли. 
На промплощадку организовано два въезда с воротами шириной 4.5 м. 
Все объекты связаны между собой автодорогами с твердым покрытием. 
Здания, расположенные на поверхности запроектированы по действующим нормам 

в соответствии с технологической схемой с соблюдением противопожарных расстояний в 
зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности. 

Ко всем объектам обеспечен подъезд автотранспортных средств и механизмов. 
Промышленный транспорт (СНиП 2.05.07-91*) 
Все внешние и внутренние перевозки осуществляются автотранспортом 

предприятия. 
Пассажирские перевозки планируются существующим автотранспортом. 
Размещение данных объектов представлено на чертежах  1749/2.00-447.01-ПЗУ. 
Дополнительно для обслуживания промплощадки ствола «Южный» проектом 

предусмотрены:  
-Автобус «Волжанин» (47 мест); 
-Автомобиль «Газель»; 
-Автомобиль «Нива». 

 
2.3. Размещение инженерных сетей 

Для взаимной увязки инженерных сетей, обеспечивающих функционирование 
проектируемого комплекса, разработан Сводный план инженерных сетей черт 1749/2.00-
447.03-ПЗУ. 
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Исходя из инженерно-геологических и планировочных условий строительства, 
прокладка существующих трубопроводов водопровода и канализации решена подземным 
способом. Кабели электроснабжения предусматриваются прокладкой в траншее, по 
наземным опорам в лотке и по эстакадам. Прокладка сетей сжатого воздуха так же 
предусмотрена по эстакаде. Более подробное обоснование и описание по инженерным 
сетям и коммуникациям приведено в соответствующих разделах проекта. 

1. Сети кабельных линий 6 и 0,4 кВ 
Все основные решения проекта выполняются. Корректируется местоположение 

сетей. 
2. Сети водоснабжения  

Водовод подачи воды от скважины на промплощадку 
Все основные решения проекта выполняются. Корректируется местоположение 

сетей. Существующий резервуар используется как накопительный бак.  
Водовод питьевого водоснабжения 
Все основные решения проекта выполняются. Корректируется местоположение 

сетей. Проектируется новый накопительный бак. Предусматривается возможность 
заполнения противопожарных емкостей от сети питьевого водоснабжения в качестве 
резервного источника. 

Противопожарный водовод 
Все основные решения проекта выполняются. Корректируется местоположение 

сетей. 
3.  Сети водоотведения 

Водовод шахтных вод на очистные 
Все основные решения проекта выполняются. Производится стыковка 

существующего положения с проектным. 
Водовод очищенных шахтных вод 
Все основные решения проекта выполняются. Корректируется водовод на 

противопожарные резервуары. 
Хозбытовая канализация 
Все основные решения проекта выполняются, проектируются новые очистные в 

связи с уменьшением объемов сточных вод (вывод помещений для помывки персонала на 
промплощадку ствола «Эксплуатационный»). 

Ливневая канализация  
Все основные решения проекта выполняются. Производится стыковка 

существующего положения с проектным. 
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4. Автодороги 
 Промплощадки 
Все основные решения проекта выполняются. Корректируется местоположение 

автодорог на промплощадке. Организуется новый противопожарный выезд. 
От  проектируемой площадки до ствола «Вентиляционный» 
Изменений нет. 
От  проектируемой площадки до шахты «Эксплуатационная» 
Изменений нет. 

5.  Сети теплоснабжения 
Все основные решения проекта выполняются. Корректируется местоположение 

сетей. 
6. Газопровод 

Высокого давления 
Низкого давления 
Все основные решения проекта выполняются. Корректируется местоположение 

сетей. 
Вся подземная часть проекта корректировке не подлежит. 

2.4. Молниезащита поверхностных объектов 
С целью предотвращения прямых ударов молний и недопущения повреждения и 

вывода из строя электрооборудования, в результате перенапряжения, производится 
молниезащита поверхностных зданий.    

Молниезащита зданий выполняется устройством молниеприемных сеток (сталь В8) 
с шагом ячеек не более 20 м. Молниеприемная сетка укладывается по краям кровли 
(парапетов) и по кровле. Крепление сетки предусматривается пристрелкой к парапетам и 
кровле через 3 м. 

Через каждые ≈ 25 м, но не менее двух, от молниеприемной сетки по стенам здания 
прокладываются спуски тоководов (ст. В8). 

В местах спусков тоководов выполняются очаги заземления состоящие из 2-х 
вертикальных заземлителей (ст. В16) длиной 3 м. Соединение токоотводов и заземлителей 
осуществляется с переходом на круглую сталь В16, сваркой.  

Спуски тоководов с кровли присоединяются к специально предусмотренному 
горизонтальному поясу из круглой стали В8, прокладываемому по стенам на высоте 0,5 м 
от уровня земли, а также по высоте здания через 20 м. 

Для уравнивания потенциалов пояс соединяется с шиной ГЗШ. 
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Все соединения системы молниезащиты выполняются сварными, с обязательно 
проверкой электрической прочности соединений. Металлические части системы 
молниезащиты защищены от коррозии, путем окраски. 

Все металлические выступающие конструкции (огни светового ограждения, вент 
трубы, кондиционер и т.п.) присоединены к молниезащитной сетке. Все соединения 
выполнены сваркой внахлест. Токоотводы и молниеприемные сетки имеют 
антикоррозийную защиту. 

На вводах в здание выполняется повторное заземление PEN-проводника питающих 
линий.  Для этого шины PEN вводных щитов присоединяются к заземлению. 

Для уравнивания потенциалов выполнено присоединение всех сторонних 
проводящих частей здания (строительные конструкции в том числе подвесные потолки, 
воздуховоды вентиляции, трубопроводы инженерных коммуникаций, корпусов 
технологического оборуждования, броню питающих кабелей) с шиной ГЗШ (PEN ВРУ). 

Подключение трубопроводов к системе уравнивания потенциалов производится 
через хомуты. Воздуховоды подключаются к системе УП болтом. 

Разводка систем УП выполняется по трассам электропроводки.  
Система уравнивания потенциалов в производственном корпусе осуществляется 

путем присоединения воздуховодов и сторонних проводящих частей к металлокаркасу 
здания, используемого в качестве естественного проводника. 

Для защиты от вторичных проявлений молнии все металлические конструкции и 
корпуса оборудования и аппаратов, находящихся в здании копра, должны быть 
присоединены к заземляющему устройству электроустановок.  
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3. Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов для пожарной техники 
 

3.1. Наружный противопожарный водопровод  
3.1.1. Выбор источников пожарного водоснабжения, водозаборные 

сооружения. 
Проектируемым источником хозяйственно-питьевого водоснабжения ремонтно-

механических мастерских (РММ), котельной, здания подъемной машины, надшахтного 
здания, раскомандировочной, здания очистных сооружений шахтных вод, 
противопожарной насосной станции являются водозаборные скважины.  

Данные по проектируемым водозаборным скважинам приняты по паспорту 
разведочно-экплуатационной скважины на воду №703 (приложение 1). 

Скважины расположены на расстоянии 350м от комплекса водоподготовки с 
насосной станцией хозяйственно-питьевого водоснабжения. Дебит скважин составляет 
2,95м3/ч, глубина – 81,0м. 

Проектируемым источником противопожарного  и производственного 
водоснабжения зданий промышленной площадки является очищенная шахтная вода и 
привозная вода. 
 

3.1.2. Противопожарный водопровод на прмплощадке шахты. Общие 
требования 

Для пожаротушения зданий и сооружений, запроектирована система 
противопожарного водоснабжения. 

Запроектированная система водоснабжения включает в себя следующие элементы 
и системы: 

1. Противопожарные резервуары 3шт. емкостью 200м3 каждый (см. 1749/2.854-
ИОС2); 

2. Насосная станция противопожарного водоснабжения (см. 1749/2.854-ИОС2); 
3. Наружные сети противопожарного водоснабжения (см. 1749/2.856-ИОС2); 
4. Внутренние сети противопожарного водоснабжения  
Источником заполнения противопожарных резервуаров является привозная вода и 

очищенная и обеззараженная шахтная вода. Подача воды на площадку ствола и в 
противопожарные резервуары осуществляется от насосной станции, расположенной в 
блоке очистки очистных сооружений, по напорному водопроводу из полиэтиленовых труб 
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диаметром 225мм. 
3.1.3. Резервуары и водоемы для хранения пожарного запаса воды 

Для обеспечения хранения противопожарного объема воды на промплощадке 
запроектированы металлические резервуары РВС-200 общим объемом 600м3 (3 резервуара 
по 200м3). 

Схема установки 3-х резервуаров работает по схеме сообщающихся сосудов. 
Все резервуары предусмотрены незаглубленные, с обогревом и наружным 

утеплением. 
Заполнение резервуаров осуществляется от сети очищенных шахтных вод, а также 

привозной водой с помощью передвижной техники через пожарные головки, 
установленные в резервуаре. 

Вентиляция резервуаров осуществляется через вентиляционные колонки Ø200мм. 
Наружная и внутренняя поверхность резервуаров по подготовленной поверхности 
покрывается грунтовкой ВЛ-023 по ГОСТ 9109-81 в один слой и затем слоем эмали ХС-
717. 

Утепление для резервуаров предусмотрено плитами из минеральной ваты, также 
предусмотрен обогрев от сетей теплоснабжения. 

Резервуары оборудованы люками-лазами с устройством лестниц и площадок для 
обеспечения периодического обслуживания и профилактических работ. Также 
предусмотрено устройство световых люков. 
 

3.1.4. Пожарные насосные станции 
Противопожарная насосная станция предназначается для обеспечения 

необходимого напора в сети системы пожаротушения. По степени обеспеченности подачи 
воды насосная станция, согласно СП 31.13330.2012, относится к I категории. 

В насосной станции установлены насосы 1D200-90а (1 рабочий, 1 резервный) 
производительностью 180м3/час и напором 74м. Пуск насосов осуществляется 
раскомандировки надшахтного здания и/или автоматически по схеме управления. 

Насосная станция работает без постоянного обслуживающего персонала. 
Температура в помещении насосной станции предусматривается +5оС.  
Размеры насосной станции 6х12м (в плане). 
В помещении насосной для монтажа и демонтажа оборудования предусмотрена 

ручная таль передвижная 1-6-УЗ по ГОСТ 28408-92 с тяговым усилием 0,3т и 
грузоподъемностью 0,5т. 



  

  1749/2-ПБ-9       47 

Для сбора случайных и аварийных стоков в насосной станции предусмотрен 
приямок размером 500х500х500мм. 

Для отвода стоков из приямка установлен насос  Unilift КР150-А1 «GRUNDFOS» с 
подачей 5,0м3/час, напором 3,2м и мощностью 0,18 кВт. Отвод стоков предусмотрен на 
рельеф. 

В здании насосной станции предусмотрен санузел. 
План насосной станции представлен в 1749/2.854-ИОС2. 

 
3.1.5. Водоводы и сети пожарного водопровода на промплощадке шахты 

Наружная сеть пожаротушения по площадке выполнена кольцевой с устройством 
двух тупиковых участков до зданий РММ и блока очистки. Длина тупиковых участков не 
превышает 200м. На тупиковых участках также установлены пожарные гидранты. 

Согласно СП 31.13330.2012, при расходе воды на наружное пожаротушение 20,0л/с 
надшахтное здание тушится не менее чем из 2-х пожарных гидрантов, расположенных на 
кольцевой сети. 

Сеть пожаротушения запроектирована из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 
SDR13,6 Ø63, 110, 225 по ГОСТ 18599-2001.  

Колодцы на сети водопровода выполнены из сборных железобетонных элементов 
по ГОСТ 8020-90. С целью предохранения от замерзания водопроводных колодцев, 
предусмотрены вторые деревянные крышки. В пониженных точках на сети водопровода 
предусмотрены выпуски, в повышенных – вантузы. 

Соединение полиэтиленовых труб со стальными фасонными деталями и арматурой 
в колодцах предусмотрены через фланцевые адаптеры.  

План наружных сетей противопожарного водопровода выполнен на 1749/2.856-
ИОС2, л. 1. 
 

3.1.6. Расход воды на наружное пожаротушение 
Система автоматического пожаротушения данном проекте не разрабатывается. 
Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение приняты в соответствии 

со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012*. 
Диктующим зданием для расчета расходов на пожаротушение является надшахтное 

здание. Данные по всем зданиям представлены в таблице 5.2.3. 
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Таблица 5.2.3 
№ 
п/
п 

Наименовани
е 

здания 
Степень 
огнестой

кости 
Категория 

производств
а 
 

Объем 
здания 
V, м3 

Расход воды 
на 

внутреннее 
пожаротушен

ие 

Расход воды 
на наружное 
пожаротуше

ние 
1 РММ IV Г 2692,0 - 10,0л/с 
2 Раскомандир

овка 
IV Д 1117,0 - 10,0л/с 

3 Надшахтное 
здание 

II Д 14408,48 (2х2,5)+15,8+
7,0 = 27,8 л/с 

20,0л/с 
4 Здание 

подъемной 
машины 

II Д 7929,70 2х2,5л/с 10,0л/с 

5 ПНВ III Д 2520,00 - 10,0л/с 
6 Склад 

противопожа
рных 
материалов 

IV В 1160,00 2х2,5л/с 15,0л/с 

7 Блок очистки IV Д 1377,00 - 10,0л/с 
 

3.1.7. Свободные напоры в сетях наружного пожарного водопровода 
Минимальный свободный напор в сети водопровода  на промплощадке принят при 

максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание или 
сооружения над поверхностью земли при одноэтажной застройке не менее 10 м, при 
большей этажности - на каждый этаж следует добавлять 4 м. 

Противопожарный водопровод с установкой пожарных гидрантов на 
промплощадке принят низкого давления.  

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления на 
уровне поверхности земли при пожаротушении должен быть не менее 10 метров (п. 4.4  
СП 8. 13130.2009). 

Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у 
потребителей не превышает 60. При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий 
предусматриваются установки регуляторов давления или зонирование системы 
водоснабжения. 
 

3.2. Проезды и подъезды для пожарной техники 
На промплощадку организовано два въезда с воротами шириной 4.5 м.  
Схема организации движения транспорта и пешеходов на промплощадке 

выполнена в соответствии с технологической планировкой, с учетом обеспечения 
подъезда хозяйственного транспорта, пожарных машин и спецтехники ко всем зданиям и 
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сооружениям. 
          Все объекты связаны между собой автодорогами с твердым покрытием. 
Покрытия, проездов и площадок к зданиям технологического комплекса на 

поверхности рудника принято согласно расчетному объему перевозок. 
Основные автодороги - Категория IIв. 
Тип дорожной одежды - капитальный тип с конструкцией дорожной одежды из 

асфальтобетона. 
 Служебные автодороги для подъезда к скважинам питьевого 

водоснабжения: 
категория автодороги - IV-в; 
ширина - земляного полотна 6,0 м, проезжей части 3,5 м, обочины 1,25 м; 
расчетная скорость движения – 15 км/ч; 
число полос движения - 1; 
тип дорожного покрытия – переходный (тип 2) 
вид покрытия – щебеночное из прочного  фракционированного щебня из с 

расклиниванием щебнем фракции 10÷20 мм, толщина слоя 0,15 м. 
Принятые типы дорожных покрытий обусловлены возможностью использования 

местных материалов и технологичностью, обеспечивающей эксплуатационную 
надежность и короткие сроки проведения работ  
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4. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций   
 

4.1. Поверхностный комплекс 
В данном проекте, согласно задания на проектирование, произведена 

корректировка местоположения и характеристик объектов, относительно ранее 
выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» Вскрытие и отработка запасов 
Октябрьского месторождения ниже гор.300 м». Все решения корректировке указаны по 
объектно. 

4.1.1. Надшахтное здание с копром 
Надшахтное здание расположено на промплощадки ствола «Южный». В здании 

располагаются подъемное оборудование, машины и механизмы. 
Габариты здания – 64,0×17,0×30,0 (h) м. 
Площадь застройки – 1045,0 м2   
Полезная площадь – 1364,2 м2   
Строительный объем – 14408,5 м3   
Степень огнестойкости – II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 
Здание имеет от 1-го до 2-х этажей. С лева на право здание можно условно 

разделить на 3 секции. 
 С лева одноэтажное здание со стальным каркасом (пристрой к копру). Высота 

секции 7.14 м 
 В центре расположено здание копра «Север-2» высотой 34,2 м над шахтой. В 

копре расположено встроенное помещение на отм. +12.300, которое является 
продолжением дистанционного пола правой 2-х этажной секции. 

 Справа секция 2-х этажная высотой 21 м, состоящая из нижней части и 
верхней. Нижняя 1 этажная часть – железобетонная стеновая с перекрытием на 
+10.800. Верхняя одноэтажная часть со стальным каркасом. В верхней части 
имеется подвесной кран ГП 6т, который может перемещаться по длине 
железобетонной части. НА 2-м ярусе расположен дистанционный пол. 

Несущие балки встроенного перекрытия на отм. +12.300 в объеме копра 80Ш2 
(СТОАСЧМ) С255. 

Колонны, несущие встроенное перекрытие в объеме копра 40К1 С245 СТОАСЧМ. 
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Несущие балки покрытия 2-го этажа правой части сварной двутавр 280×930 С255, 
полки 280×14, стенка 10×900. 

Колонны 2-го этажа правой части сварной двутавр 500×490 С 255, полки 500×20, 
стенка 10×450. 

Конструкция копра применена как типовая 4560.03.100 «Копер «Север2» для 
проходки стволов Н = 1600 м, D = 9 м в условиях крайнего севера». Состоит из круглых 
труб, соединенных фланцами на болтах. 

Система смешанная. Стеновая в правой части на 1-м этаже. Каркасная справа и 
слева, на 2-м этаже. Стеновая железобетонная система служит для расположения на ней 2-
го яруса каркаса в правой части здания, проездов в железобетонной части на 1-м этаже, а 
также для расположения лотков с материалами на 1-м ярусе здания в правой части. 
Стеновая железобетонная система правой части завершается перекрытием на отм. +10.800 
м, на котором располагается система дистанционного пола, по которому перемещаются 
механизмы и работают машины. Стеновая система 1-го этажа правой части здания 
устойчива за счет связки стен между сбой и с перекрытием на отм. +10.800 м. Стеновая 
железобетонная часть служит также основанием для 2-го яруса стального каркаса. 
Смешанная система конструкций предназначена для реализации технологии 
производства. С учетом применения типовых решений.  

Технология кратко.  
Движение вагонеток из шахты после подъема на копре по дистанционному полу, 

через вспомогательные операционные устройства. Их опрокидывание в объеме 
железобетонной части здания в лотки на 1-м ярусе. Хранение материала в отвалах 
снаружи. Разгрузка материала из отвалов в транспорт на нижнем ярусе железобетонной 
части. Возвращение вагонеток вспомогательными устройствами и машинами на 
дистанционном полу в шахту с помощью копра. 

Обслуживание конструкций и машин.    
Для обслуживания механизмов шахты запроектированы тали в объеме копра и левой 

части здания, с площадками обслуживания тали. Для обслуживания копра расположены 
лестницы, закрепленные к копру и к независимому каркасу поддержки дистанционного 
пола. 

Шахта выше уровня земли ограждена стальными конструкциями, расположенными 
независимо, которые не передают нагрузки на другие элементы здания. 

Покрытие левой части и стен – сэндвич панели толщиной 80 мм, закрепленные на 
стальном каркасе. 

Стены копра – сэндвич панели толщиной 80 мм, закрепленные на стальных прогонах 
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из двутавра. 
Стены 2-го этажа правой части – сэндвич панели толщиной 100 мм, закрепленные на 

стальных прогонах их прямоугольных труб. 
Покрытие 2-го этажа правой части – рулонная гидроизоляция, базальтовый 

утеплитель по профлисту, на стальном каркасе. 
Стены 1-го этажа правой части – железобетонные 300 мм. 
Перекрытие междуэтажное правой части – железобетонное 300 мм. 
Перекрытие внутри копра – стальной настил 4 мм по стальным балкам из двутавров 

и прямоугольных труб. 
Ворота на 1-м этаже запроектированы типа сэндвич с базальтовым утеплителем, 

толщиной 100 мм, по серии 1.435.9-17 с калиткой и без калитки. Ширина 4.2 … 4.8 м.   
4.1.2. Здание подъемной машины 

Здание имеет один этаж и подвал. В объеме 1-го этажа располагается стальная 
площадка обслуживания крана. В здании располагается опорный мостовой электрический 
кран ГП 20т. 

Габариты здания – 18,5×27,5×14(h) м. 
Площадь застройки – 509,6 м2   
 Полезная площадь – 855,3 м2 
Строительный объем – 7929,7 м3   
В том числе подземной части – 1273,3 м3   
Степень огнестойкости – II  
Класс конструктивной пожарной опасности – C0 
Здание имеет железобетонный пол 1-го этажа (перекрытие над подвалом). 
Стальной рамно-связевый каркас из двутавровых сварных сечений. 
Несущие балки встроенной площадки обслуживания на отм. +7.000 30Б1 

(СТОАСЧМ) С255 и швеллер 27 С245. 
Колонны, несущие встроенную площадку обслуживания, квадратная труба 200×10 

С245. 
Несущие балки покрытия сварной двутавр 280×930 С255, полки 282×14, стенка 

10×900. 
Колонны двутавр 40 К1 С255. 
Перекрытие – монолитное ж/б балки переменного сечения. 
Стены наружные – сэндвич панели 100 мм по стальным прогонам. 
Покрытие – рулонная гидроизоляция, базальтовый утеплитель по профлисту, на 
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стальном каркасе. 
Ворота на 1-м этаже запроектированы типа сэндвич с базальтовым утеплителем, 

толщиной 100 мм, по серии 1.435.9-17 с калиткой. Ширина 4.2 и. 
Окна с алюминиевыми переплетами. 

4.1.3. Раскомандировочная  
Здание одноэтажное, прямоугольное в плане. 
Габариты здания – 13,0×15,8×6,2(h) м. 
Площадь застройки – 205 м2    
Полезная площадь – 172,6 м2    
Строительный объем – 1117,0 м3   
Степень огнестойкости – III 
Класс конструктивно пожарной опасности – С1 
Здание имеет железобетонный пол. Стальной рамно-связевый каркас из двутавровых 

сварных сечений. 
Несущие балки покрытия двутавр 90Б2 ГОСТ 26020-83 сталь 3пс/сп5. 
Колонны двутавр 26Ш1 ГОСТ 26020-83 сталь 3пс/сп5. 
Стены наружные – сэндвич панели 80 мм по стальным прогонам. Потолок над 

помещениями – подвесной гипсокартонный с дополнительным слоем базальтового 
утеплителя 50 мм. 

Перегородки помещений – каменные, кирпичные или из пенобетонных блоков 
толщиной 200 мм. 

Окна с алюминиевыми переплетами.  
4.1.4. Компрессорная 

Здание одноэтажное. Внутри располагается монорельс с талью ГП 5т. 
Габариты здания – 15,5×16,5×7,5 (h) м 
Площадь застройки – 247,0 м2    
Полезная площадь – 235,0 м2    
Строительный объем – 1736,0 м3   
Степень  огнестойкости - III  
Класс конструктивной пожарной опасности – С1 
Здание имеет железобетонный пол. Стальной каркас выполнен в рамно-связевой 

системе с применением типовых решений рам, соответственно серии 1.420.3-15. 
Каркас запроектирован из двутавровых сечений С245, С255. 



  

  1749/2-ПБ-9       54 

Несущие балки покрытия сварной двутавр 280×930 С255, полки 280×14, стенка 
10×900. 

Колонны двутавр 40К1 С255 
Стены наружные – сэндвич панели 80 мм по стальным прогонам. 
Прогоны и стойки фахверка – прямоугольные стальные трубы С 245. 
Покрытие – сэндвич панели 80 мм по стальным прогонам. 
Ворота на 1-этаже запроектированы типа сэндвич с базальтовым утеплителем, 

толщиной 100 мм, по серии 1.435.9-17 с калиткой и без калитки. Ширина 4,2 м. 
4.1.5. Ремонтно-механические мастерские 

Здание одноэтажное, в нутрии располагается монорельс с талью ГП 5т. 
Габариты здания – 12,8×33,6×6,4(h) м. 
Площадь застройки – 429,0 м2    
Полезная площадь – 249,0 м2    
Строительный объем – 2692,0 м3   
Степень огнестойкости – II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 
Здание состоит из двух построенных зданий, которые соединяются сэндвич 

панелями (пристрой).  
Существующие 2 блока 12×12 м выполнены по существующим чертежам. 
Колонны из открытого коробчатого сечения из 2-х швеллеров 20 и из двутавра 40Б1. 
Балки покрытия из 40Ш1. 
Пристрой 
 Несущие балки покрытия двутавр 40Ш1 С255. 
Колонны двутавр 30 К1 С245. 
Покрытие – сэндвич панели 120 мм по стальным прогонам. 
Прогоны и стойки фахверка – прямоугольные стальные трубы С 2445. 
Здание имеет железобетонный пол. Стальной каркас выполнен в рамно-связевой 

системе. Каркас запроектирован из двутавровых сечений С245, С255. 
Ворота запроектированы типа сэндвич с базальтовым утеплителем, толщиной 100 

мм, по серии 1.435.9-17 с калиткой и без калитки. Ширина 4 м. 
Окна с алюминиевыми переплетами.  
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4.1.6. Противопожарная насосная станция  
Здание одноэтажное, в нутрии располагается монорельс с талью ГП 0,5т. Здание 

отапливаемое. 
Габариты здания -  13,28×7,28×4,74 (h) м. 
Полезная площадь – 72,8 м2    
Строительный объем – 409,6 м3    
В том числе подземной части – 284,5 м3   
Степень огнестойкости – I 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков. 
Наружные стены выполнены из кирпича толщиной 380 мм с прослойкой из 

пенополистерола толщиной 100 мм и облицовкой кирпичом толщиной 120 мм. 
Покрытие – сборные пустотные ж/б плиты толщиной 220 мм. 
Здание имеет железобетонный пол. 

4.1.7. КПП 
Здание – модульное разборное, «Ермак-604», одноэтажное, прямоугольное в плане, 

отапливаемое. 
Габаритные размеры – 6,19×2,8×2,5 м 
Площадь застройки – 17,3 м2    
Полезная площадь – 14,7 м2    
Строительный объем – 38,1 м3   
Фундаменты – блоки ФБС 9.6.6 по ГОСТ 13579-78 с заглублением на 150 мм. 

4.1.8. Склад противопожарного оборудования 
В соответствии с требованиями ПБ 03-533-03 (п.429) на промплощадке ствола 

«Южный» оборудуется противопожарный склад, расположенный на расстоянии 35 м на 
запад от надшахтного здания.  

Номенклатура оборудования, инструментов и материалов, находящихся в по-
верхностном противопожарном складе представлена в таблице 4.1.2.          
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Таблица 4.1.2. 
 

№ 
п/п 

Оборудование, инструменты и материалы Единица 
измерения 

Количество 

1 2 3 4 
1 Огнетушители:  

порошковые  
пенные 

шт.  
20 
20 

2 Пожарные рукава (шланги резиновые) м 300 
3 Пожарные стволы шт. 2 
4 Ломы ÷ 5 

. 5 Кайла ÷ 5 
6 Лопаты породные ÷ 5 
7 Пилы поперечные ÷ 5 
8 Топоры ÷ 5 
9 Ведра железные ÷ 5 
10 Носилки рабочие ÷ 4 
11 Гвозди 100-150 мм кг 20 
12 Цемент гидрофобный в полиэтиленовых т 1 
13 Бетониты или облегченные блоки 25x25x50 шт. 1200 
14 Песок м3 10 
15 Глина м3 10 
16 Пеногенератор шт. 2 
17 Пенообразователь т 2 
18 Порошковая огнетушительная установка шт. 1 
19 Огнетушащий порошок т 2 

 
Габариты здания -18,0х12,0х5,2(h). 
Каркас – стальной из широкополных двутавров. 
Стены – металлические 3-х слойные панели. 
Утеплитель – минераловатная плита марки 125 t=100мм. 
Покрытие – металлические 3-х слойные панели. 
Утеплитель – минераловатные шарики 125 t=130мм. 
Здание оборудовано распашными воротами 3,6м х 3,2м для въезда автотранспорта. 

Помещение отапливаемое, температура +5°С. 
Ворота и калитка в них имеют надежные запоры и замки. Ключи от них хранятся у 

главного инженера и диспетчера. 
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Материалы, израсходованные со склада на ликвидации аварий, должны быть по-
полнены в течение суток. 

Штучное оборудование, в том числе огнетушители, хранятся на стеллажах. 
Для хранения пожарных рукавов полки стеллажей должны быть деревянными и 

рукава не должны соприкасаться с металлическими частями стеллажей. 
Цемент, песок, глина и огнетушащий порошок хранятся в мешках на поддонах, 

причем их расположение может быть в два этажа. 
Пенообразователь хранится в бочках, их расположение может быть в два этажа че-

рез прокладки. При этом прокладки должны проходить по пробкам бочек нижнего этажа. 
Склад оборудован электропогрузчиком грузоподъемностью 1000 кг с высотой 

подъема 3м. Бетонные блоки хранятся также на поддонах с расположением в два этажа. 
 
 

4.2. Подземные сооружения 
Согласно технического задания, решения, разработанные в ранее выпущенном 

проекте №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже гор.300 м», по подземной части не корректируется. 

В подземной части предусмотрено описание и обоснование принятых 
конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности для гаражей, пунктов ремонта и обслуживания 
машин с ДВС и складов ГСМ в шахте, подземных складов ВМ, подземных 
противопожарных складов. 

Все основные решения выполняются. Проект прошел Государственную 
экспертизу.  
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5. Описание и обоснование проектных рещений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 

 
5.1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на случай пожара на 

территории проектируемого объекта 
Обеспечение безопасности людей при пожаре в здании и сооружениях 

предусматривается использованием мероприятий и инженерных систем, которые должны 
способствовать своевременной эвакуации работающих, спасению работающих, которые 
могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара и защиту работающих на 
путях эвакуации от воздействия опасных факторов горения.  

Требования обеспечения безопасности людей на объектах направлены: 
 на своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей наружу из 

помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных 
факторов при пожаре; 

 на спасение людей, которые могут подвергаться воздействию опасных 
факторов пожара, через эвакуационные и аварийные выходы наружу, 
самостоятельно или с помощью пожарных подразделений, в том числе с 
использованием спасательных средств; 

 на защиту людей на путях эвакуации, обеспечиваемую комплексом 
объемно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и 
организационных мероприятий.  

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного 
движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на 
них опасных факторов пожара. 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при 
воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной 
угрозы этого воздействия. Спасение людей осуществляется самостоятельно, с помощью 
пожарных подразделений или специально обученного персонала через эвакуационные и 
аварийные выходы. 

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. 
Внутренняя отделка всех помещений, включая эвакуационные пути, выполняется 

из негорючих материалов, согласно пункту 4.3.2. СП 1.13130.2009. На путях эвакуации 
применяются отделочные материалы класса пожароопасности КМ1, КМ2, КМ3 со 
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свойствами по горючести, воспламеняемости и т.д. согласно табл. 3 ФЗ № 123-ФЗ. 
Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина не менее 

1,2 м – п. 4.2.5. СП 1.13130.2009. 
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода принята такой, чтобы с учетом 

геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно 
пронести носилки с лежащим на них человеком п. 4.2.5. СП 1.13130.2009. 

Двери эвакуационных выходов, открываются по направлению выхода из здания – в 
соответствии с требованиями п. 4.2.6. СП 1.13130.2009. Не имеют запоров, 
препятствующих их свободному открыванию изнутри. Все эвакуационные двери 
оборудуются самозакрывающимися устройствами с уплотнением в притворах.  

На путях эвакуации предусмотрено освещение. Кабели сети аварийного освещения 
на путях эвакуации соответствуют II степени огнестойкости (не менее 90 минут). 

В полу на путях эвакуации не допущены перепады высот менее 45 см и выступы, 
за исключением порогов в дверных проемах. 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего 
эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку 
не превышает требуемых значений, приведенных в таблице 29 п 9.2.7. СП 1.13130.2009. 

На объектах пути в пределах помещений обеспечивают безопасный выход людей 
через эвакуационные выходы из этих помещений без учета в них средств пожаротушения 
и противодымной защиты. Обеспечение безопасности людей при пожаре в зданиях и 
сооружениях предусматривается также с использованием мероприятий и инженерных 
систем. С учетом особенностей зданий и сооружений безопасность людей в них 
обеспечивается за счет: 

 полного отсутствия пожарной нагрузки или уменьшения опасности 
возникновения загорания и пожара на имеющейся пожарной нагрузке; 

 огнестойкости строительных конструкций тех зданий, в которых 
присутствует значительное количество людей. Применение 
огнезащитных покрытий металлических конструкций, что позволяет 
довести предел огнестойкости до необходимых показателей; 

 наличие простых эвакуационных выходов или выходов непосредственно 
наружу из помещений.   

В соответствии с требованиями ФЗ №123-ФЗ СП 4.13130.2009 «Системы 
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противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» во 
всех зданиях и сооружениях помещения с повышенной пожарной опасностью 
(электропомещения, маслостанции, эвакуационные лестницы и т.д.) выделены 
капитальными несгораемыми стенами. Помещения ожидания перед спуском рабочей 
смены в шахту также выделены капитальными противопожарными стенами. 
Эвакуационные лестничные клетки выгорожены противопожарными стенами, 
металлические косоуры окрашены огнезащитными составами.  

Проектные решения по выходам на кровли всех зданий и сооружений по 
пожарным лестницам представлены в графической части тома архитектурных решений.  

Спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов 
пожара, обеспечивается своевременным и беспрепятственным прибытием спасательных 
служб, их оснащением для спасения людей, а также обеспечением безопасности этих 
подразделений на объекте.  

Все организационные мероприятия по ликвидации пожара, спасению людей, 
материальных ценностей и привлечению соответствующих сил и средств должны быть 
определены планом ликвидации аварий (ПЛА) рудника, в котором должны быть 
предусмотрены следующее мероприятия:  

Обнаружение первичных признаков пожара производить с помощью АУПС и 
АУПТ, а также персоналом объектов;  

Для сообщения о пожаре используются все доступные средства связи. При 
необходимости вызывается скорая медицинская помощь.  

Включаются необходимые средства оповещения людей и управления эвакуацией 
при пожаре на объекте;  

В отдельных случаях, предусмотренных ПЛА для пожара на промплощадках, 
производится управление общешахтным проветриванием (реверсирование струи, 
закрытие ляд в устьях стволов, включение оросительных трубопроводов в стволах и т.д.);  

Ответственные лица и персонал объектов принимает меры по тушению очагов 
пожаров первичными средствами, эвакуации людей и материальных ценностей объектов;  

Прибывшие подразделения пожарной охраны допускаются на объекты, 
развертываются и приступают к тушению пожара, эвакуации людей и оказанию первой 
доврачебной помощи. Ответственный персонал принимает меры по возможности 
подключения подразделений к источникам воды и по отключению электроэнергии на 
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объектах при необходимости.  
При необходимости может быть организован временный пункт оказания 

медицинской помощи и (или) транспорт до стационарных пунктов оказания медицинской 
помощи.   

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории площадки могут 
использоваться дороги и подъезды согласно требованиям статьи 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Эвакуация людей 
происходит в противоположную сторону от места пожара или аварии.  

5.2. Системы связи 
Для оперативного управления производством и организации работы всего 

технологического комплекса ствола «Южный» в соответствии с ПБ 03-553-03 «Единые 
правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 
полезных ископаемых подземным способом» и ВНТП 13-2-93 «Норм технологического 
проектирования горных предприятий с подземным способом» проектом предусматриваются 
технические средства связи: 

1. административно-хозяйственная связь; 
В качестве центрального узла, предусматривается УАТС Coral FlexiCom R200 

производства компании Tadiran Telecom (Израиль). Расчетное количество телефонов – 100 
номеров. Базовая конфигурация:  

 240IP-абонентов 
 48 цифровых портов 
 20 аналоговых портов 
 2 потока Е1 (PRI) 
 8 аналоговых СЛ 
 Возможность подключения кабинетов расширения R500X  и R800X 
 Конференция на 14 участников 
 Автоматическое распределение вызовов  (ACD)  
 Точка доступа Wi-Fi  
 8 интегрированных LAN-портов 
 Средства межсетевой защиты Firwall  
В подземных выработках устанавливаются шахтные телефонные аппараты типа 

ТАШ1319 и ТАШ1-15 с громкоговорителями 10ГРД-4В.01 
В помещениях Раскомандировочной, в зданиях проектируемых объектов поверхности 
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устанавливаются телефонные аппараты Panasonic KX-TS2350RUS. 
Для организации оперативной связи с абонентами на рабочем месте диспетчера 

рудника устанавливается системный телефонный аппарат «Flexset» с дополнительными 
консолями.  

Наземные линии связи выполняются кабелем марки ТППэт. Подземные линии связи 
строятся на базе искробезопасного кабеля марки ТППШт. 

Для выхода УАТС комплекса ствола «Южный» на существующую сеть рудника и на 
телефонную сеть общего пользования (ТфОП) предусматривается прокладка подземной 
кабельной линии связи до ствола «Эксплуатационный» для организации потока Е1. 

Внутрисетевая нумерация – 3-х-значная. Выход на РфОП и междугороднюю сеть 
производится набором индекса «9»  

2. диспетчерская телефонная связь; 
Организуется по комплексным сетям связи рудника с использованием медной среды 

передачи в надземной части и подземных комплексах и внутри зданий. Автоматическую 
телефонную связь абонентов на поверхности и подземных выработках обеспечивает Coral 
FlexiCom 200.  

В подземных выработках устанавливаются шахтные телефонные аппараты типа 
ТАШ1319 и ТАШ1-15 с громкоговорителями 10ГРД-4В.01. Подключение к АТС выполнено 
через искробезопасные абонентские блоки комплекса ШТСИ4-1. 

Комплекс ШТСИ4-1 предназначен для организации искробезопасной автоматической 
телефонной связи, а также оперативно-диспетчерской связи, громкоговорящего оповещения и 
прослушивания производственных шумов в подземных выработках. Комплекс обеспечивает: 

 совместно с общешахтной АТС телефонную автоматическую связь абонентов 
сети между собой и с абонентами поверхностной сети; 

 телефонную оперативную связь абонентов с диспетчером и оператором шахты; 
 громкоговорящее оповещение с пульта диспетчера абонентов подземной сети об 

аварии; 
 посылка сигнала «сирена» при возникновении аварийной ситуации; 
 прослушивание диспетчером производственных шумов; 
 оперативный вызов диспетчера нажатием кнопки «диспетчер»; 
 возможность автоматического или ручного подключения к линии диспетчера 

прямой линии ВГСЧ при нажатии абонентом кнопки «авария» с организацией 
конференц – связи; 

 групповое громкоговорящее оповещение нажатием на одну заранее 
запрограммированную кнопку  
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3. производственная громкоговорящая связь, оповещение;  
Для передачи двухсторонней информации между лицами, связанными единым 

технологическим процессом (при работе подъемных установок, операций обмена вагонеток и 
отгрузки руды на складе), проектом предусматривается организация громкоговорящей связи.  

В качестве системы производственной связи между линиями, связанными единым 
технологическим процессом используются общие линии телефонной связи с применением 
промышленных телефонов ТАШ1-15. Аппарат имеет встроенный усилитель 
громкоговорящего оповещения и микрофон, позволяющий вести переговоры.  

4. распределительно-поисковая связь 
Для передачи диспетчером односторонней распорядительной информации, 

экстренных сообщений, связанных с возможной аварийной ситуацией на одном из объектов, 
а так же для поиска лиц производственного персонала проектом предусматривается 
организация громкоговорящей связи с установкой блоков коммутации системы 
громкоговорящей связи с системами УАТС. 

Данная связь может использоваться, как и аварийна для оповещения работающих в 
шахте, а также в системе пожарного оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  

5. аварийное оповещение людей в подземных выработках; 
 
Согласно технического задания, решения, разработанные в ранее выпущенном 

проекте №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже гор.300 м», по подземной части не корректируется. Проект прошел 
госэкспертизу. Изменений нет. 

Аварийное оповещение и селективный вызов предусматривается комплексом 
СУБР-1П, предназначенным для обеспечения оповещения горнораочих и ИТР, 
находящихся в подземных выработках, об авариях и индивидуального (селективного) 
вызова, а также передачи информации на индивидуальный текстовый приемник. 

6. диспетчерская высокочастотная связь; 
Оборудование диспетчерской высокочастотной связи предназначена для выполнения 

прямой связи из клети, прямой связи с машинистами грузо-людского и грузового подъема 
рудника. Для организации диспетчерской высокочастотной связи используется оборудование 
ООО «Ингортех» «ШАСС-Микон»  

7. стволовая сигнализация. 
Проектируемые сети связи комплекса ствола «Южный» подключаются к 

существующей сети связи рудника. 
Перечисленные виды связи объединяются в единую сеть кабелями, прокладываемыми, 
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от распределительных устройств АТС до коробок, установленных в проектируемых зданиях, 
подземных камерах и выработках.  

В качестве аппаратуры стволовой сигнализации принята аппаратура шахтной 
стволовой сигнализации и связи «ШАСС-Микон», выпускаемая предприятием ООО 
«Ингортех» 

Определяются три основные системы рудника: 
1. система административно-хозяйственной автоматической телефонной связи; 
В качестве центрального узла, предусматривается УАТС Coral FlexiCom R200 

производства компании Tadiran Telecom (Израиль). Расчетное количество телефонов – 100 
номеров 

 
2. система диспетчерской связи; 
3. система подземной радиосвязи 
Оборудование всех систем технологической связи должно обеспечивать: 
1. связь абонентов внутри каждого подземного участка; 
2. связь абонентов различных подземных участков; 
3. связь с подразделением ВГСЧ; 
4. выход в телефонную сеть общего пользования; 
5. связь подземных абонентов между собой и с абонентами поверхности; 
6. передачу аварийных сообщений. 
 
При возникновении ЧС на проектируемом объекте вступает в силу «План ликвидации 

аварий». Для оповещения работающего персонала имеются системы локального оповещения. 
 для оповещения используются: 
 сирена на промплощадке; 
 телефонная связь 
Ответственность за поддержание в готовности систем оповещения возложена на 

участок связи.  При возникновении чрезвычайной ситуации сменный горный мастер подает 
звуковой сигнал сиреной. Начальник организации или горный мастер сообщают о ЧС по 
телефону диспетчеру. О возникших чрезвычайных ситуациях на объекте диспетчер сообщает: 

 в пожарную часть; 
 районную скорую помощь; 
 горноспасателям; 
 в штаб ГОЧС Хайбуллинского района; 
 диспетчеру вышестоящей организации. 
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Оповещение работающих состоит из подачи звуковых сигналов сиренами или 
другими гудками, что означает «Внимание всем», уличными громкоговорителями. Текст 
должен быть приближен к специфическим условиям ЧС на проектируемом объекте. 
Информация должна содержать причины возникновения ЧС, степень угрозы жизни и 
здоровью людей, напоминание о правилах поведения в конкретных условиях. 

5.3. Решения по организации эвакуационных мероприятий 
При возникновении ЧС на проектируемых объектах экстренную эвакуацию 

обслуживающего персонала (людей) необходимо производить в направлении, 
перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения. 

Для управления эвакуацией людей при пожаре устанавливаются световые указатели 
«Выход» и световое табло, указывающее направление выхода. Световые указатели «Выход» 
устанавливаются у выходов и на путях эвакуации. Световые пожарные указатели «Выход» 
запитаны от щита аварийного освещения и включаются в ближайшие коробки сети 
освещения. 

Для эвакуации людей световые указатели установливаются над дверными проемами 
на высоте не менее 2 м от уровня чистого пола. 

Из каждого помещения предусматривается соответствующее количество выходов не 
менее 1 (п.4.2.1 СП 1.13130.2009). Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 
1,9 м, ширина не менее 1,2 м – п.4.2.5 СП 1.13130.2009. Во всех случаях ширина 
эвакуационного выхода принята такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через 
проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них 
человеком п. 4.2.5 СП1.13130.2009.  

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания в 
соответствии с требованиями п.4.2.6 СП 1.13130.2009.  

На путях эвакуации предусмотрено освещение в соответствии с требованиями СниП 
23-05 п.4.3.1. СП 1.13130.2009. 

В проектной документации требования СП 1.13130.2009 не нарушены: 
1. в здании на путях эвакуации не применяются материалы с более высокой 

пожарной опасностью, чем: 
 Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков в 

общем коридоре производственного здания;  
 В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общем коридоре. 

2. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету выполнена не менее 
2 м и шириной не менее 1,5 м (п.4.2.4 СП 1.13130.2009).  
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3. В полу на путях эвакуации не допущены перепады высот менее 45 см и 
выступы, за исключением порогов в дверных проемов.  

4. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего 
эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или в 
лестничную клетку не превышает требуемых значений, приведенных в таблице 
29 п.9.2.7 СП 1.13130.2009. 

5. Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри. 

6. Все эвакуационные двери оборудованы самозакрывающимися устройствами с 
уплотнением в притворах. 

Части зданий различного функционального назначения обеспечены 
рассредоточенными эвакуационными выходами согласно п.9 ст.89 №123-ФЗ. 

Сеть дорог на прилегающих к проектируемым объектам территориях позволяет 
производить эвакуацию людей в различных направлениях. 

Согласно технического задания, решения, разработанные в ранее выпущенном 
проекте №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского 
месторождения ниже гор.300 м», по подземной части не корректируется. Проект прошел 
госэкспертизу. Изменений нет. 
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6. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара 

6.1. Требования к личному составу подразделений пожарной охраны 
Вновь принимаемый персонал подразделений пожарной охраны должен пройти 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 
Инструктажи проводит специалист по охране труда или иное должностное лицо 
подразделения ГПС, на которое приказом его руководителя возложены обязанности по 
проведению инструктажа. 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной территориальным 
органом управления ГПС МЧС России субъекта Российской Федерации с учетом 
требований стандартов, правил и норм, а также особенностей несения службы, 
утвержденной начальником территориального органа управления ГПС, образовательного, 
научно-исследовательского учреждения. Продолжительность инструктажа 
устанавливается в соответствии с утвержденной программой. 

Личный состав пожарной охраны должен быть пригоден к выполнению 
возложенных на него задач, и иметь необходимые знания и навыки для осуществления 
должностных обязанностей. 

Личным составом должен быть пройден медицинское освидетельствование на 
предмет отсутствия физических и медицинских противопоказаний для работы. 

Личный состав должен пройти соответствующее специальное первоначальное 
обучение по программам, утвержденным ГПС. Личный состав не прошедший 
специального первоначального обучения к самостоятельной работе не допускается. 

Последующая подготовка личного состава осуществляется руководителем 
пожарной охраны по программе согласованной с ГПС. 

В ходе последующей подготовки личный состав должен изучать документы 
регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, 
эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность объектов обслуживаемых 
пожарной охраной и правила по охране труда. 

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение 
теоретических и практических занятий. 

Последующая подготовка должна планироваться таким образом, чтобы весь 
личный состав пожарной охраны не менее одного раза в квартал практически отрабатывал 
действия по тушению условных пожаров на обслуживаемых объектах с использованием 
имеющейся в ее распоряжении пожарной техники. 
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Руководитель пожарной охраны должен иметь высшее или среднее специальное 
образование пожарно-технического профиля. 

Руководящему составу необходимо проходить обучение на курсах повышения 
квалификации не реже одного раза в пять лет 

Специальное первоначальное обучение и повышение квалификации личного 
состава пожарной охраны должны осуществляться в пожарно-технических учебных 
заведениях МЧС России, учебных центрах и пунктах ГПС. 

Личный состав пожарной охраны, выполняющий работы по эксплуатации 
пожарных машин, изолирующих противогазов и средств связи, должен иметь 
соответствующую квалификацию.  
 

6.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность подразделений пожарной 
охраны при ликвидации пожара на проектируемом объекте  

Для тушения возможных пожаров на территории проектируемого объекта, 
предприятием привлекаются силы Пожарной части № 93 Государственного учреждения 
«15 ОФПС по Республики Башкортостан» расположенной в 20 км от Октябрьского 
подземного рудника по адресу  Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. 
Акьяр, ул. Восточная, д. 2. 

На вооружении в ПЧ-93 ФГКУ-15 ОФПС по РБ стоит 3 пожарных автомашины: 
4. АЦ-55-40 на базе УРАЛ-5557 
5. АЦ8-40 на базе КамаЗ-53228 
6. АЦ-40 на базе ЗИЛ-131 

Численность личного состава – 25 человек. 
Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации, пожаров и аварий 

в том числе, определяют соответствующие документы: 
 устав пожарной охраны;  
 план ликвидаций аварий на объекте (ПЛА).  

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации 
пожара на проектируемом объекте предусмотрены следующие мероприятия: 

1. С учетом степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 
соблюдены нормы планировки, приняты противопожарные расстояния и разрывы 
между проектируемыми зданиями, оборудованием и строительными конструкциями.  

2. Обеспечены пожарные проезды и подъездные пути к зданиям, сооружениям и 
строениям для пожарной техники;  

3. подразделение государственной пожарной службы обеспечено: 
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 средствами индивидуальной защиты органов дыхания;  
 теплоотражательными и теплозащитными костюмами; 
 средствами спасения и самоспасения;  
 необходимым, исправным, в рабочем состоянии инструментом для вскрытия и 

разборки конструкций; 
 приборы освещения и связи; 
 персональными вентиляторами для дымоудаления; 
 средства страховки - направляющий трос; 
 средства тушения пожара; 
 стволами и специальными устройствами для создания защитной водяной завесы; 

4. На промплощадке имеется действующее противопожарное водоснабжение, в том 
числе совмещенное с хозяйственным или специальным (сухотрубы и пожарные 
емкости- резервуары);  

5. Обеспечение средствами пожаротушения – собственными и располагаемыми в 
складах противопожарных материалов на промплощадке предприятия 
(пеногенераторы, порошковые установки, запас пенообразователя, средства 
водяного пожаротушения, ручные огнетушители, песок и пр.);  

6. Функционирование автоматических установок пожарной сигнализации АУПС и 
пожаротушения АУПТ позволяет своевременно воздействовать на пожар до его 
развития или ликвидировать его в условиях труднодоступности для сил ВГСВ и 
пожарной охраны;  

7. Безопасность подразделений служб борьбы с пожарами обеспечивается комплексом 
защиты от поражения электрическим током при тушении объектов с 
электротехническим оборудованием и коммуникациями. При отключении проводов, 
находящихся под напряжением, необходимо: 
 определить участок сети, где резка электрических проводов наиболее безопасна и 

обеспечивает обесточивание на требуемой площади (здание, секция, этаж и т.п.); 
 обрезать питающие наружные провода только у изоляторов со стороны 

потребления электроэнергии с расчетом, чтобы падающие (обвисающие) провода 
не оставались под напряжением. Резку проводов производить, начиная с нижнего 
ряда. 

8. пожарные автомобили и стволы, при подаче пены или воды на тушение, 
заземляются; 

 В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании обеспечивается: 
1. выбором наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, 
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переноса инструмента и инвентаря; 
2. установкой пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от 

места пожара так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и 
средств, пожарные автомобили устанавливаются от недостроенных зданий и 
сооружений, а также от других объектов, которые могут обрушиться на пожаре, на 
расстоянии, равном не менее высоты этих объектов; 

3. остановкой, при необходимости, всех видов транспорта (остановка 
железнодорожного транспорта согласуется в установленном порядке); 

4. установкой единых сигналов об опасности и оповещение о них всего личного 
состава подразделений ГПС, работающего на пожаре. 
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7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования 
и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной 

опасности. 
 

Категория помещений и здания определяется в соответствии с СП 12.13130.2009 
исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества 
и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений 
помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов. 

Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств 
находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей 
технологических процессов. 

В данном проекте, согласно задания на проектирование, произведена 
корректировка местоположения и характеристик объектов, относительно ранее 
выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский ГОК» Вскрытие и отработка запасов 
Октябрьского месторождения ниже гор.300 м». Все решения корректировке указаны по 
объектно. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности сведены в 
табл.7.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Таблица 7.1 
Классификация зданий и сооружений на Октябрьском месторождении ЗАО «Бурибайский ГОК» по степени огнестойкости, 

взрывопожарной и пожарной опасности. (ориентировочная) 

№ 
п/п Наименование объекта 

Класс 
функциональной 

пожарной 
опасности по 
 ФЗ № 123-ФЗ 

Категория по 
пожарной 

опасности по 
НПБ 105-03 

Степень 
огнестойкости по 
СП 2.13130.2012 

Класс 
конструктивной 

опасности 

Категория по 
взрывопожарной 

опасности по  
СП 12.13130.2009 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Раскомандировочная  Ф 5.1 Д IV C1 Д 
2 Надшахтное здание  Ф 5.1 Д II  C0 Д 
3 Здание подъемной машины Ф 5.1 Д II  C0 Д 
4 Пункт нагрева воздуха Ф 5.1 Д III  C0 Д 
5 Компрессорная  Ф 5.1  IV   
6 Ремонтно-механические мастерские Ф 5.1 Г III  C0  
7 Склад противопожарного оборудования  Ф 5.2 Д IV C1 Д 
8 ПС 35/6 кВ  Ф 5.1 Д II C0  
9 Котельная Ф 5.1 В II C0  

10 Склад руды Ф 5.2 Д не кат. - Д 
11 Очистные сооружения шахтных вод. Блок очистки Ф 5.1 Д IV C1 Д 
12 Очистные сооружения поверхностных стоков      

12.1 Аккумулятор Ф 5.1 Д не кат. - Д 
12.2 Насосная станция Ф 5.1 Д III C1 Д 
13 Очистные сооружения хоз. бытовых стоков      

13.1 Очистные сооружения хоз. Бытовых стоков Ф 5.1 Д II C0 Д 
13.2 Насосная станция хоз. Бытовых стоков Ф 5.1 Д II C0 Д 
14 Противопожарная насосная станция Ф 5.1 Д I C0 Д 
15 Противопожарные резервуары Ф 5.1 Д не кат. - Д 

16.1-4 Комплектная блочная трансформаторная подстанция Ф 5.1 Д II C0  
17 Распределительное устройство  РУ-6 кв. Ф 5.1 Д II C0  
18 Комплекс водоочистки с насосной станцией Ф 5.1 Д II C0 Д 
19 ЩСУ Ф 5.1 Д II C0  
20 Газораспределительный пункт ГРП Ф 5.1 А III C0 А 
21 КПП Ф 5.1 Д IV C1 Д 
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8. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими системами пожаротушения и 

оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. 
8.1. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения 
Автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), на промплощадке ствола 

«Южный», оборудуются надшахтное здание, здание подъемной машины. 
Промплощадка стола «Южный» оборудуется также противопожарным 

водопроводом с гидрантами и двумя противопожарными резервуарами емкостью 2*250 м3  
8.2. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих 

защите автоматическими установками пожарной сигнализации 
Автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС), на промплощадке 

ствола «Южный», оборудуются здания раскомандировочная, очистные сооружения, 
компрессораня, ремонтно-механические мастерские, насосная станция и все КТПН. 

8.3. Перечень подземных объектов шахты подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения в шахте 

Все основные решения ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский 
ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м» 
выполняются. Проект прошел Государственную экспертизу. Изменений нет.  
 

8.4. Перечень подземных объектов шахты подлежащих защите автоматическими 
установками пожарной сигнализации в шахте 

Все основные решения ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский 
ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м» 
выполняются. Проект прошел Государственную экспертизу. Изменений нет.  
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9. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода, противодымной защиты) 

9.1. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 
В соответствии с требованиями ФЗ №123 и СП 3.13130.2009 производственные 

здания оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Оповещение предусматривает наличие звукового или звукового и светового 

сигналов оповещения.  
Проектом предусмотрено автоматическое управления СОУЭ от системы пожарной 

сигнализации.  
Состав системы: 

 звуковые оповещатели – предназначены для выдачи звукового сигнала 
105Дб; 

 оповощетели пожарные речевые с усилителем и настенными колонками; 
  световое табло «Выход» - для указания путей эвакуации. 

Световое табло питается от сети дежурного освещения напряжением 220 В и 
светиться постоянно. При отключении основного напряжения питания, табло 
автоматически переходит на резервное питание 12 В от встроенного аккумулятора. 

Настенные звуковые оповещатели располагаются таким образом, чтобы их верхняя 
часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до 
верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Предусмотренные проектом звуковые оповещатели обеспечат общий уровень 
звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями 75 
Дб на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 Дб в любой точке защищаемого 
помещения.  

СОУЭ предусмотрена функционировать в течении времени, необходимого для 
завершения эвакуации людей из здания. 

Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки обеспечивают работоспособность 
соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной 
эвакуации людей в безопасную зону. 
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9.2. Аварийное оповещение работников при авариях в шахте. 
Все основные решения ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский 

ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м» 
выполняются. Проект прошел Государственную экспертизу. Изменений нет.  

9.3. Автоматические установки пожарной сигнализации 
 

Оборудование системой пожарной сигнализации зданий, расположенных на 
промплощадке, выполнено в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
НБП110-03. 

Приборами охранной сигнализации предусматривается оборудование зданий без 
постоянно присутствующего персонала. 

В качестве оборудования автоматической установки пожарной сигнализации, 
проектом предусмотрена установка комплексной системы «Орион».  

Система предназначена: 
 Для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о 

состоянии шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации 
 Для управления пожарной автоматикой объекта 
 Для управления инженерными системами 

Система обеспечивает: 
 Модульную структуру, позволяющую оптимально оборудовать как 

малые, так и очень большие распределенные объекты 
 Низкие затраты в расчете на один шлейф или одну точку прохода 
 Защищенный протокол обмена по каналу связи между пультом и 

приборами 
 Микропроцессорный анализ сигнала в шлейфах сигнализации, 

возможность измерения сопротивления шлейфа для предотвращения 
саботажа 

 Управление устройствами автоматического пожаротушения, оповещения, 
дымоудаления, кондиционирования 

Основные технические данные системы 
При использовании разветвленного сетевого управления (АРМ «Орион Про» и 

ПКУ С2000 v. 1.20 и выше) возможности системы существенно выше: 
Количество автоматизированных рабочих мест (РМ) до 64 
Количество ПКУ, подключенных к одному порту RS-232 до 127 
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Количество одновременно используемых портов RS-232 до 4 
Количество зон до 2 048 382 
Количество зон, объединяемых в разделы до 64 897 
Количество разделов до 32 385 
Количество выходов для управления внешними устройствами до 64 897 
Количество точек доступа до 32 385 
Количество пользователей до 64 897 
Количество приборов, подключаемых к линии интерфейса RS-485 до 16 129 
Длина одной ветви линии интерфейса RS-485 (нижний уровень) до 4 000 м 
Длина ветви линии интерфейса RS-485 (верхний уровень) до 3 000 м 
Приборы ИСО «Орион» допускают автономную работу. При автономной работе 

реализуются функциональные возможности самого прибора, такие как охранно-пожарная 
сигнализация, управление пожаротушением. 

Основой объединения приборов в систему служит линия связи интерфейса RS-485. 
Особенности пожарной сигнализации: 
• распознавание двойной сработки извещателей в одном шлейфе 
• защита от ложных срабатываний путем автоматического сброса извещателей, 

питаемых по шлейфу 
• подключение пороговых, адресных и адресно-аналоговых извещателей 
• измерение значений запыленности, задымленности и температуры и графическое 

отображение статистики на экране компьютера 
• набор статистики для выработки мер повышения пожарной безопасности, 

организации технического обслуживания 
• наглядное отображение на планах помещений расположения извещателей и 

приборов, самых задымленных извещателей, температуры в контролируемых точках, 
статистики за день, месяц, год 

• программирование сценариев для управления АСПТ, оповещения 
Приборы управления исполнительными устройствами пожарной автоматики 

объединены в единую группу. В эту группу входят приборы «С2000-АСПТ» и «С2000-
КПБ». Приборы предназначены для построения систем пожаротушения, дымоудаления, 
управления технологическими системами здания с распределенными исполнительными 
устройствами. 

Функциональные возможности и особенности 
Электропитание всех устройств осуществляется от источников постоянного тока 

номинального напряжения 12 В или 24 В. Для электропитания приборов необходимо 
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использовать резервированные источники электропитания постоянного тока. Для этого 
могут применяться источники питания постоянного тока «РИП-12» напряжением 12 В и 
«РИП-24» напряжением 24 В, либо другие с аналогичными характеристиками. 

Пожарные шлейфы типов 1 и 2 контролируются на сработку пожарных 
извещателей, включенных параллельно в шлейф, следующим образом. При сработке 
извещателя прибор снимает питание со шлейфа (сброс извещения) и снова его подает. 
Если в течение одной минуты не происходит повторной сработки извещателя, прибор 
формирует и передает в сетевой контроллер сообщение «Сработка датчика» и остается в 
дежурном режиме. Тем самым устраняются ложные сигналы пожарной тревоги. При 
повторном срабатывании извещателя в течение одной минуты после первой сработки 
прибор выдает сообщение «Внимание! Опасность пожара». При сработке еще одного 
извещателя в этом шлейфе прибор выдает сообщение «Пожар» и переходит в режим 
«Пожар», включая световые и звуковые оповещатели, при необходимости выдает сигнал 
на запуск системы автоматического пожаротушения. 

В приборах системы можно задавать для исполнительных выходов различные 
тактики работы этих выходов в зависимости от различных событий: «Тревога», 
«Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Нарушение и восстановление 
технологического типа шлейфа», «Взятие под охрану», «Снятие с охраны» - всего более 
30 тактик работы каждого из выходов приборов. 

Все устройства ИСО «Орион» допускают работу в составе системы, под 
управлением сетевого контроллера. Сетевым контроллером может выступать пульт 
контроля и управления «С2000», пульт контроля и управления светодиодный «С2000-КС» 
или персональный компьютер. Максимальное количество приборов в системе, 
управляемых одним сетевым контроллером не может превышать 127, а для «С2000-КС» 
— не более 4-х. 

При использовании нескольких сетевых контроллеров максимальное количество 
приборов может быть более 16 000. 

Все устройства ИСО «Орион» допускают возможность изменения (настройки) 
конфигурационных параметров на конкретные требования.  

9.4. Автоматические установки пожаротушения 
Оборудование автоматической системой пожаротушения зданий, расположенных 

на промплощадке, выполнено в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
НБП110-03. 

В качестве оборудования автоматической установки пожарной сигнализации, 
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проектом предусмотрена установка комплексной системы «Орион».  
Особенности автоматической системы пожаротушения: 
• автономная или централизованная противопожарная защита объектов 

промышленного и гражданского назначения по одному направлению газового, 
аэрозольного или порошкового пожаротушения 

• контроль состояния двух шлейфов пожарной сигнализации, цепей датчиков 
состояния дверей, цепей датчиков ручного пуска 

• контроль исправности цепей запуска на обрыв и короткое замыкание 
• запуск и контроль срабатывания модулей автоматических средств 

пожаротушения 
• временная задержка перед пуском средств пожаротушения дистанционный запуск 

средств пожаротушения по команде с пульта «С2000» 
• ручной местный запуск средств пожаротушения от датчиков ручного запуска 
• автоматический запуск средств пожаротушения при срабатывании двух пожарных 

извещателей в одном, либо в двух шлейфах сигнализации 
• включение звукового и светового пожарного оповещения (сирена, транспоранты) 
• контроль исправности цепей оповещателей на обрыв и короткое замыкание 
• управление технологическим оборудованием (задвижки системы вентиляции в 

помещении и др.) 
• блокировка автоматического пуска при открытии дверей в защищаемое 

помещение 
• ручной (с панели прибора «С2000-АСПТ») или дистанционный (с пульта 

«С2000») сброс режима запуска средств пожаротушения 
• включение (отключение) режима автоматического запуска системы 

пожаротушения при помощи электронных ключей Touch memory или Proximity 
карточками 

• управление контрольно-пусковыми блоками «С2000-КПБ» для увеличения числа 
контролируемых цепей запуска 

• передача служебных и тревожных сообщений на пульт «С2000» 
• ограничение доступа к органам управления на передней панели прибора при 

помощи электроконтактного замка 
• механический замок на верхней крышке прибора 
• контроль вскрытия корпуса прибора 
• резервное электропитание от встроенной аккумуляторной батареи 
• контроль сетевого и резервного питания, отключение резервного питания при 
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разряде аккумулятора 
• развитая диагностика работоспособности прибора с отображением неисправности 

узлов прибора на внутренних индикаторах 
Расход воды на внутреннее пожаротушение надшахтного комплекса ствола 

«Южный» составляет: 
пожаротушение ствола через пожарные краны 2х2,5л/с=5 л/с; 
орошение устья ствола из расчета 2 м3 /час на 1 м2 площади поперечного сечения 

0,56 л/с х 28,26 м2= 15,8 л/с. 
на орошение подшкивной площадки 7,0 л/с. Потребный напор 76,0 м. 

Расчетный расход составляет:15 л/с + 15,8 л/с = 30,8 л/с. 
Наружное и внутреннее пожаротушение надшахтного здания ствола «Южный» 

решается от внутриплощадочных сетей, предусмотренных ОАО «Уралгипрошахт». 
Пожаротушение устья ствола осуществляется от оросительного кольца из 

перфорированных труб диаметрами 100 мм с отверстиями диаметром 3 мм с шагом 100 
мм. У устья ствола на отметке 0,00 м устанавливаются три пожарных крана ("Руководство 
по составлению проектов противопожарной защиты шахт», раздел 5.8, пункты 5.8.1, 5.8.2) 
диаметром 65 мм с пожарными рукавами длиной 20 м и пожарными стволами диаметром 
выходного отверстия 19 мм (см. черт. 5729-121-04-01). Все трубопроводы приняты из 
стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 100÷150мм. 

Пожаротушение подшкивной площадки осуществляется от оросительных колец из 
перфорированных труб диаметрами 80 мм с отверстиями диаметром 3 мм через 100 мм. 

Система пожаротушения сухотрубная, на подающих трубопроводах установлены 
задвижки с электроприводом, с дистанционным управлением от диспетчера шахты по 
сигналу о пожаре и пусковых кнопок у пожарных кранов. 

Согласно "Руководство по составлению проектов противопожарной защиты 
рудных шахт", 2004 г (пункт 5.8.1), отключающие задвижки монтируются в отдельном 
помещении, куда не могут распространиться продукты горения при пожаре в шахте. 

При времени тушения пожара – 3 часа, неприкосновенный запас воды составляет 
548м3. 

9.5. Внутренний пожарный водопровод зданий и сооружений поверхностного 
комплекса  

Расход воды на нужды внутреннего пожаротушения принимаются согласно СП 
10.13130.2009 и составляет по 2,5 л/с на каждую струю. 

Для внутреннего пожаротушения зданий запроектирован противопожарный 
водопровод. Для внутреннего пожаротушения в зданиях предусмотрена установка 
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пожарных кранов, устанавливаемых в шкафах типа ШПК. В пожарных шкафах 
предусмотрены стволы с распылителями, а также возможность размещения ручных 
огнетушителей. 

Требуемое давление у каждого пожарного крана составляет 10 м вод.ст. Напор у 
пожарных кранов определен с учетом потерь напора в пожарных рукавах длиной 20 м. 

Свободное давление у внутренних пожарных кранов обеспечивает получение 
компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время 
суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшая высота и радиус действия 
компактной части пожарной струи принимается равными высоте помещения, считая от 
пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее 6 м. 

Время работы пожарных кранов принято 3 ч – п 4.1.10, СП 10.13130.2009. 
При определении мест размещения и числа пожаорных стояков и пожарных кранов 

в здании учитывалось число струй, подаваемых из каждого стояка. Пожарные краны 
установлены на высоте 1,35 м над полом помещения и размещаются в шкафчиках, 
имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и 
визуального осмотра без вскрытия. Внутренние пожарные краны установлены в наиболее 
доступных местах, при этом их расположение не мешает эвакуации людей (СП 
10.13130.2009). 

У каждого пожарного крана расположена кнопка, которая предназначена для 
включения электрозадвижки на обводной линии.  

Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра 
длиной 20 м и пожарным стволом с внутренним диаметром спрыска 16 мм.   

9.6. Подземный пожарно-оросительный водопровод 
Все основные решения ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский 

ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м» 
выполняются. Проект прошел Государственную экспертизу. Изменений нет.  

9.7. Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) и автоматические  
установки пожарной сигнализации (АУПС) подземных объектов шахт 

Все основные решения ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский 
ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м» 
выполняются. Проект прошел Государственную экспертизу. Изменений нет.  

9.8. Камеры аварийного воздухоснабжения (КАВС) 
Все основные решения ранее выполненного проекта №1749 «ЗАО «Бурибаевский 

ГОК» Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже гор.300 м» 
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выполняются. Проект прошел Государственную экспертизу. Изменений нет.  
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10. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 

взаимодействия такого оборудования с инженерными системами 
здангий и оборудованием, работа которого во время пожара 

направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 
пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы 

технических систем (средств) противопожарной защиты. 
 

Пожарные извещатели предусмотрены во всех помещениях зданий, кроме 
помещений категории В4 и Д по пожарной опасности, с мокрыми процессами (душевые, 
санузлы, мойки и пр.), венткамер и лестничных клеток. 

Пульты контроля и управления установлены в помещениях поста охраны (с 
круглосуточным пребыванием дежурного персонала). 

Пост охраны находится в помещении площадью не менее 10 м2, температура воздуха 
в пределах 18-250С при относительной влажности не более 80%. В помещении поста 
охраны имеется естественное и искусственное освещение, вентиляция, а также 
предусмотрено аварийное освещение. В помещении установлен телефон для связи 
объекта с пожарной частью. 

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях предусмотрена установка 
дымовых пожарных извещателей (оптико-электронные). В ТП и РУ предусматриваются 
комбинированные извещатели. Пожарные извещатели сгруппированы в шлейфы 
пожарной сигнализации на пульт контроля и управления. 

Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команды на управление 
системы оповещения о пожаре и управления инженерным оборудованием (общеобменной 
вентиляцией, противопожарными клапанами, установленными в воздуховодах 
общеобменной вентиляции), при срабатывании не менее двух пожарных извещателей. 
При срабатывании системы пожарной сигнализации запускается система оповещения о 
пожаре и управления эвакуации, отключается общеобменная вентиляция, закрываются 
противопожарные клапана, установленные в воздуховодах общеобменной вентиляции. 

При поступлении сигнала пожара ПКУ подает сигнал управления на: 
o Систему оповещения людей о пожаре; 
o Отключение вентиляции и кондиционирования. 

Формирование сигналов управления системами оповещения, а также 
технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой 
пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного 
извещателя. При этом рекомендуется принять оборудование, реализующее функции, 
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повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния 
пожарных извещателей). 

 Резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), 
предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, не менее 10% при 
числе шлейфов 10 и более. 

При обнаружении пожара в зданиях, система автоматической пожарной 
сигнализации передает сигнал на пульт диспетчера и в автоматическом режиме реализует 
алгоритм управления инженерными системами, для которых предусмотрен 
соответствующий пожару режим работы. Вся информация выводится на экран пульта в 
текстовом виде. 
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11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объекта капитального строительства  

Проведение организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности 
направлено на: 

 безусловное выполнение нормативных требований проектных решений; 
 создание и функционирование системы обучения мерам пожарной 

безопасности; 
 создание систем контроля исполнения противопожарных норм и правил; 
 разработку проекта противопожарной защиты (ППЗ); 
 разработку плана ликвидации аварий (ПЛА) и других основополагающих 

документов; 
 создание кадровой структуры ответственных за выполнение мероприятий 

системы пожарной безопасности и исполнителей; 
 организацию технического обслуживания планово-предупредительного 

ремонта систем пожарной безопасности. 
Определение уровня обеспечения пожарной безопасности работающих 

выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная 
безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» и 
ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», в которых 
установлен требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности работающих с 
помощью систем пожарной безопасности не менее 0,999 предотвращения воздействия 
опасных факторов в год в расчете на каждого человека. 

Допустимый уровень пожарной опасности для людей более 10-6 воздействия 
опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в 
расчете на каждого человека.  

На предприятии должны быть выполнены следующие организационно-
технические мероприятия: 

1. Разработаны планы эвакуации людей в случае пожара в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 и п. 7. Постановления правительства № 390 «О 
противопожарном режиме» 

2. На объекте должна быть разработана инструкция о мерах пожарной 
безопасности, учитывающая специфику объекта. 

3. В помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера 
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телефона вызова пожарной охраны. 
В организации распорядительным документом будет установлен соответствующий 

их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: 
 определены и оборудованы места для курения; 
 установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 
 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня; 
Регламентированы: 

  порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 
работ; 

 порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 
 действия работников при обнаружении пожара; 
  определен порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также 
назначены ответственные за их проведение. 

Работники предприятия должны: 
 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; выполнять меры предосторожности при 
пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 
легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), другими опасными, в 
пожарном отношении, веществами, материалами и оборудованием; 

 в случае  обнаружения  пожара  сообщить  о  нем  в  подразделение 
пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и 
ликвидации пожара; 
 Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного 
инструктажа. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта несут 
руководители. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается 
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным 
лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 
всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а 
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зимой быть очищенными о снега и льда. 
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных: машин, необходимо немедленно сообщать в 
подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены 
указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и 
подъезды к водоисточникам. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 
установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 
м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих 
целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала. 

Прилегающая территория должна иметь наружное освещение в темное время 
суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, мест размещения пожарного 
инвентаря, а также подъездов к входам в здание. 

При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или 
установке нового технологического оборудования должны применяться действующие 
нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или 
помещений. 

Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы 
противопожарного водоснабжения противопожарные двери, клапаны и другие защитные 
устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и 
сооружений должны постоянно содержаться в исправном состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в 
исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо 
приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных 
дверей. 

Нарушение огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих 
отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны 
немедленно устраняться. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно 
проверяться не реже двух раз в год. 

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих 
конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями 
образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или 
другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости; 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений 
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должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться 
эксплуатационным испытаниям. 

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и 
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их 
работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 
должны быть утеплены и очищены от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам 
противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники в 
любое время года. 

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении 
давления, в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом подразделение пожарной 
охраны. Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным 
питанием. 

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены 
соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с 
использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены 
цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 
укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к 
крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на 
новую скатку. 

В помещениях насосных станций должны быть вывешены общая схема 
противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На 
каждой задвижке и пожарном насосе - повысителе должно быть указано их назначение. 
Порядок включения насосов - повысителей должен определяться инструкцией.  

В помещении дежурного персонала должна быть вывешена 
инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении 
сигналов о пожаре (и, в дальнейшем, неисправности установки пожарной автоматики). 

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечить 
первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложениями Постановления 
Правительства РФ №390 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 
паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не 
имеющих соответствующих сертификатов. 

Технологические процессы должны проводиться в соответствии с инструкциями, 
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правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке 
нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, 
предназначенное для использования пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и 
материалов, должно соответствовать конструкторской документации. 

На каждом проектируемом объекте предприятия должны быть данные о 
показателях пожарной опасности применяемых в технологических процессах веществ и 
материалов. 

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 
окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, 
за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного 
водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки 
и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено 
их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 
- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций - изготовителей, 
или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 
исключающих опасность возникновения пожара; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 
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12. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества  

 
На основании п. 26 раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008г. № 87 в проектной документации должен содержаться расчет пожарных рисков 
угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества. При выполнении 
обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими 
регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных 
документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность 
объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, 
установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 

В настоящем проекте выполнены обязательные требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами. Также, в добровольном 
порядке, выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности в 
полном соответствии с ними и не содержит отступлений.  Поэтому расчет пожарных 
рисков угрозы жизни и здоровью работающих и уничтожения имущества не производится 
(Раздел 9, п. М, Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.).   

Выполнение предлагаемых мероприятий позволит обеспечить требуемый 
нормативный уровень пожарной безопасности  объекта. 
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ВЫВОДЫ 
 

Соблюдение и реализация проектных решений и мероприятий, заложенных в 
разделе проекта «Вскрытие и отработка запасов Октябрьского месторождения ниже 
горизонта 300 м.» 

позволит: 
 обеспечить защиту работающего персонала от опасных факторов пожара, 

возникающих при пожаре; 
 обеспечить защиту проектируемых объектов от пожара; 
 в большинстве случаев избежать состояния, при котором вероятна угроза 

возникновения пожара и его воздействия на соседние здания (сооружения); 
 значительно снизить ущерб, наносимый окружающей природной среде, 

жизни и здоровью работников в случае возникновения пожара. 
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Таблица регистрации изменений 
  
 

Форма 11 по ГОСТ Р 21.1101-2009 
Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) в 

док. 
Номер 

док. Подпись Дата Изменен
ных 

Заменен
ных Новых Аннулиро

ванных 
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13. Приложения 
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14. Графическая часть 


