






Центр точных технологий трубопровода

Коррозионные испытания линии трубопровода СВКО
торговой марки «HyLife»

Испытание 1: Трубопровод с термоизоляцией
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Область искусственного
повреждения в
изоляционной пене

• Макро-характеристики после 42 
дней воздействия

• Легкая коррозия образовалась под краем 

термоизоляционной пены

• Признаков появления соли на концах труб нет, так 

как они были закрыты пластиковыми муфтами

• Признаки появления соли на поврежденных участках 

и минимальная коррозия

• Металлографическое испытание (42 дня)

• Незначительные ямки в пределах макс. 10-20 мкм на 

области без пены

• Подобная конструкция с медной трубой имела макс. 

50 мкм
• Под пеной коррозии нет






